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บทสรุป 
 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปา
หมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านที่จัดทำขึ ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกรมทรัพยากรน้ำและภาคีเครือข่าย และได้ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั่วประเทศนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านแหล่งน้ำดิบ 2) ด้านระบบประปา 3) ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบ
ประปา 4) ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำ และ 5) ด้านการบริหารกิจการระบบประปา  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 620 แห่ง โดยมีกองการจัดสรรน้ำ กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา และ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 ดำเนินการร่วมกัน ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – 
กันยายน 2567 มีขั้นตอนดำเนินงานที่สำคัญ คือ 1) การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้นจาก
ระบบประปาในพื้นที่เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน 2) การเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิต ส่งกองวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563 และ 3) นำผล
การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ        
เพื่อสรุปปัญหาของระบบประปาหมู่บ้านของแต่ละแห่ง และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุงเพื่อยกระดับ
ระบบประปาหมู่บ้าน ซี่งสรุปผลไดด้ังนี้ 

1) ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ ้านเบ ื ้องต ้นตามหลักเกณฑ์               
การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จากระบบประปาหมู่บ้าน 620 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
พอใช้ จำนวน 464 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.84 รองลงมาจำนวน 89 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
14.35  และจำนวน 36 แห่ง อยู่ในระดับดมีาก คิดเป็นร้อยละ 5.81  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยเมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ประเมินในแต่ละด้าน พบว่า ด้านแหล่งน้ำดิบส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับดีมาก  ส่วนด้านระบบประปา ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และ
คุณภาพน้ำประปา และด้านการบริหารกิจการระบบประปา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ 
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2) ระบบประปาหมู่บ้านที่ทำการประเมินฯ จำนวน 620 แห่ง แบ่งเป็นใช้แหล่งน้ำผิวดิน 
จำนวน 297 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.90 และใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.10 
โดยที ่ระบบประปาหมู ่บ้านที ่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน และใช้แหล่งน้ำบาดาล ส่วนใหญ่มีมาตรฐานคุณภาพ         
ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ประเมินในแต่ละด้าน พบว่า ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน 

ด้านแหล่งน้ำดิบส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  ส่วนด้านระบบประปา ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา 
อยู่ในระดับพอใช้ และด้านการบริหารกิจการระบบประปา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ยกเว้นด้านปริมาณน้ำ 
แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

สำหรับระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล ด้านแหล่งน้ำดิบส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  
ส่วนด้านระบบประปา ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพ
น้ำประปา และด้านการบริหารกิจการระบบประปา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ 

3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากกองวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา ตามเกณฑ์คุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563 พบว่า ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 582 แห่ง ไมผ่่านเกณฑ์ฯ คิดเป็น
ร้อยละ 93.87  มีเพียงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 38 แห่ง ที่ผ่านเกณฑฯ์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายการที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 2) อีโคไล 3) เหล็ก 4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด และ 5) ความขุ่น  
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 4) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เมื่อพิจารณาจากแหล่งน้ำของระบบประปา พบว่า ระบบ
ประปาหมู่บ้านทีใ่ช้แหล่งน้ำผิวดิน ไมผ่่านเกณฑฯ์ จำนวน 284 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.63 และระบบประปา
หมู่บ้านทีใ่ช้แหล่งน้ำบาดาล ไมผ่่านเกณฑฯ์ จำนวน 298 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.26  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 โดยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน รายการที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2) อีโคไล  3) เหล็ก 4) ความขุ่น และ 5) ความเป็นกรด
และด่าง 

 ส่วนระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล รายการที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ
มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2) อีโคไล 3) เหล็ก 4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด และ 
5) ความกระด้าง 

5) หลังการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และคุณภาพน้ำในแต่ละ
แห่งแล้ว กองการจัดสรรน้ำได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดสรุปการประเมินตามแบบประเมินคุณภาพระบบ
ประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ และข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบประปา ส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ที่ 1 - 11 เพื่อพิจารณาแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผล และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ           
กับระบบประปาแห่งอ่ืนๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป      
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1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

                        
1. หลักการและเหตุผล  

จากการที่กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั่วประเทศไปดำเนินการเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน คือการดำเนินการเพ่ือผลิตน้ำประปาที่สะอาด
ให้กับประชาชนในชนบททั่วประเทศ นั้น พบว่าประชาชนในหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคที่สะอาด โดยมีสาเหตุต่างๆ เช่น มีระบบประปาไม่ครอบคลุม โครงสร้างวัสดุอุปกรณ์ของระบบ
ประปาชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือใช้การได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ คุณภาพน้ำประปาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
และขาดการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้น ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะหน่วยงานที่ ถ่ายโอนระบบประปา
หมู่บ้านไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลระบบประปาหมู ่บ้าน การสร้างเครื ่องมือและกลไกการติดตามประเมินผล            
การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และการ
กำกับ ดูแล ติดตามประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2561 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพ
ระบบประปาหมู่บ้าน และได้ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ที ่ถูกต้องในเรื ่องของการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู ่บ้านในพื ้นที ่ร ับผิดชอบ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ำ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่ งได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ดำเนินโครงการฯ แล้ว แต่เนื่องจากรัฐบาลได้มีการปรับลดงบประมาณตามมาตรการงบประมาณ
นำเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จึงทำให้โครงการฯ ดังกล่าว ถูกชะลอการ
ดำเนินโครงการฯ ในปี 2563 ออกไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
จำนวน 500 แห่ง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำ ได้เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงาน
โครงการฯ  

ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2565 ที่ได้เห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ 2567 
จำนวน ทั้งสิ้น 1,026 โครงการ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีโครงการของกรมฯ ที่ผ่านการ
จัดลำดับความสำคัญ จำนวน 7 โครงการ นั้น   
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ในการนี้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปา
หมู่บ้าน เป็นโครงการฯ ของกรมฯ ที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ  กรมฯ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 620 แห่ง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
 
3. เป้าหมาย 

• เป้าหมายผลผลิต (Output) 
 

ชื่อเป้าหมายผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

แห่ง  620 

 

• เป้าหมายผลลัพธ์ (Outcome) 
1. มีข้อมูลสถานะของระบบประปาหมู่บ้านในพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน   

(Baseline Information) ของประเทศ       
2. มีแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากผลการประเมินคุณภาพระบบประปา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
      

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11  
จำนวน 620 แห่ง  

 
4.  ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ปีงบประมาณ 2567 ( พฤษภาคม 2567 – กันยายน 2567 รวมระยะเวลา 150 วนั) 
 
5.  กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม 
ประมาณการ 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

กิจกรรมที่ 1 : กองการจัดสรรน้ำศึกษาทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา 
                  หมู่บ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 

กิจกรรมที่ 2 : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  วางแผนลงพ้ืนที่เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 
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กิจกรรม 
ประมาณการ 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

กิจกรรมที่ 3 : กองการจัดสรรน้ำจัดประชุมเตรียมการ/ติดตามผล/สรุปผลการ 
                  ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 จำนวน 1 ครั้ง 

0.0130 

กิจกรรมที่ 4 : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพ 
                  ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 620 อปท. 

5.8838 

กิจกรรมที่ 5 :  กองการจัดสรรน้ำติดตามผลการเสริมสร้างศักยภาพ 
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

0.0230 

กิจกรรมที่ 6 : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 เก็บตัวอย่างน้ำประปาส่งให้ กวพ.  0.2480 
กิจกรรมที่ 7 : กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาจัดส่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ  
                  และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  

1.6500 

กิจกรรมที่ 8 : กองการจัดสรรน้ำร่วมกับสำนักงานทรัพยากรรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
                  ผลการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- 

กิจกรรมที่ 9 : กองการจัดสรรน้ำจัดประชุมเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ 0.2522 
กิจกรรมที่ 10 : กองการจัดสรรน้ำจัดทำรายงานสรุปผลการเสริมสร้างศักยภาพ 
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพ 
                    ระบบประปาหมู่บ้าน 

0.0100 

รวมวงเงิน 8.0800 
 
7. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ดำเนินการโดยกองการจัดสรรน้ำ 
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2.สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
                        

การดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปา
หมู่บ้าน เป็นการดำเนินงานเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน ที่จัดทำขึ้น
โดยกรมทรัพยากรน้ำ และภาคีเครือข ่าย โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับท้องถิ่น                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 620 อปท. มีกิจกรรมการดำเนินการ 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1. การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  
และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้นจากระบบประปาในพ้ืนที่เป้าหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  
 2. การเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิต ส่งกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ        
ในห้องปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563  

3. นำผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำตามข้อ 2. เพื่อสรุปปัญหาของระบบประปาหมู่บ้านของแต่ละแห่ง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อยกระดับระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 2.1 การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปา
หมู่บ้าน และประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
  2.1.1 เป้าหมายในการดำเนินงาน 
   สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 - 11ได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพในการประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน และประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 620 อปท. รายละเอียดตามตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  จำนวนเป้าหมายที่ได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สทน. ที ่ จังหวัด จำนวนเป้าหมาย 
(อปท.) 

1 1 กำแพงเพชร 7 
2 เชียงราย 7 
3 เชียงใหม่ 9 
4 ตาก 7 
5 พะเยา 4 
6 ลำปาง 8 
7 ลำพูน 8 

รวม 50 
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ตารางท่ี 1  จำนวนเป้าหมายทีไ่ด้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

สทน. ที ่ จังหวัด จำนวนเป้าหมาย 
(อปท.) 

2 1 ชัยนาท 10 
2 นครสวรรค์ 10 
3 นนทบุรี 4 
4 ปทุมธานี 6 
5 พระนครศรีอยุธยา 22 
6 ลพบุรี 18 
7 สระบุรี 20 
8 สิงห์บุรี 10 
9 อ่างทอง 10 

10 อุทัยธานี 10 
รวม 120 

3 1 นครพนม 4 
2 เลย 7 
3 สกลนคร 10 
4 หนองคาย 6 
5 หนองบัวลำภู 5 
6 อุดรธานี 18 

รวม 50 
4 1 กาฬสินธุ์ 12 

2 ขอนแก่น 13 
3 ชัยภูมิ 8 
4 มหาสารคาม 12 
5 ร้อยเอ็ด 5 

รวม 50 
5 1 นครราชสีมา 20 

2 บุรีรัมย์ 10 
3 ศรีสะเกษ 10 
4 สุรินทร์ 10 

รวม 50 
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ตารางท่ี 1  จำนวนเป้าหมายที่ได้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

สทน. ที ่ จังหวัด จำนวนเป้าหมาย 
(อปท.) 

6 1 จันทบุรี 6 
2 ฉะเชิงเทรา 8 
3 ชลบุร ี 8 
4 ตราด 6 
5 นครนายก 3 
6 ปราจีนบุรี 3 
7 ระยอง 8 
8 สระแก้ว 8 

รวม 50 
7 1 นครปฐม 12 

2 เพชรบุรี 20 
3 ราชบุรี 2 
4 สมุทรสงคราม 16 

รวม 50 
8 1 ตรัง 16 

2 นครศรีธรรมราช 15 
3 สตูล 19 

รวม 50 
9 1 น่าน 5 

2 พิจิตร 11 
3 พิษณุโลก 6 
4 แพร่ 8 
5 สุโขทัย 11 
6 อุตรดิตถ์ 9 

รวม 50 
10 1 กระบี่ 5 

2 ชุมพร 20 
3 พังงา 5 
4 สุราษฎร์ธานี 20 

รวม 50 
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ตารางท่ี 1  จำนวนเป้าหมายทีไ่ด้ดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

สทน. ที ่ จังหวัด จำนวนเป้าหมาย 
(อปท.) 

11 1 ยโสธร 13 
2 อำนาจเจริญ 11 
3 อุบลราชธานี 26 

รวม 50 
รวมทั้งหมด 620 

 
  2.1.2 การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 

   การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู ่บ้านเบื ้องต้นตามหลักเกณฑ์         
การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 

      1) ด้านแหล่งน้ำดิบ มีหลักเกณฑ์ คือ ปริมาณน้ำจะต้องเพียงพอที่จะนำมาผลิต
น้ำประปาได้ตลอดทั้งปี และคุณภาพน้ำจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และตาม
มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้ในการบริโภคได้ 

      2) ด ้านระบบประปา มีหล ักเกณฑ์ ค ือ โครงสร ้างและอุปกรณ์ต ่างๆ ของ          
ระบบประปา จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน มีสภาพดี มีกำลังการผลิตน้ำเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ          
ของชุมชน  

      3) ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา มีหลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่ทำ
หน้าที่ในการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปา จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการควบคุม          
การผลิต และบำรุงรักษาระบบประปา  

      4) ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา มีหลักเกณฑ์ คือ ปริมาณน้ำ         
ที่ผลิตได้จะต้องเพียงพอกับความต้องการของชุมชน แรงดันน้ำจะไหลแรงครอบคลุมพื้นที ่การให้บริการ
ตลอดเวลา และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผลิตจะต้องได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 
พ.ศ.2563  

      5) ด้านการบริหารกิจการระบบประปา มีหลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหาร
กิจการฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของกิจการระบบประปาไว้อย่าง
ชัดเจน มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำ  
   โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง มาทำ
การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ภายใต้คำแนะนำของสำนักงานทรัพยากรน้ำ             
ที่ 1 - 11 และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดส่งให้กองการจัดสรรน้ำนำมา
วิเคราะห์ สรุปปัญหา  
   จากข้อมูลพบว่า ระบบประปาหมู ่บ ้านทั ้งหมด จำนวน 620 แห่ง ส่วนใหญ่                 
มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 464 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.84 
รองลงมาจำนวน 89 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 14.35  และจำนวน 36 แห่ง อยู่ในระดับดีมาก         
คิดเป็นร้อยละ 5.81 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ระดับการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน 
แห่ง ร้อยละ 

1. ดีมาก 36 5.81 
2. ด ี 89 14.35 
3. พอใช้ 464 74.84 
4. ปรับปรุง 29 4.68 
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 2 0.32 

รวม 620 100.00 
 
แผนภูมิที่ 1 แสดงภาพผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

 
 

 
   เมื่อจำแนกพิจารณาตามองค์ประกอบของระบบประปาทั้ง 5 ด้าน พบว่า 

2.1.2.1 ด้านแหล่งน้ำดิบ  
ระบบประปาหมูบ่้านทั้งหมด จำนวน 620 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีมาตรฐานคุณภาพ

ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 461 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.35 รองลงมาจำนวน 
80 แห่ง อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 12.90  และจำนวน 34 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็น 
ร้อยละ 5.48 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านแหล่งน้ำดิบ 
 

ด้านแหล่งน้ำดิบ 
จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน 
แห่ง ร้อยละ 

1. ดีมาก 461 74.35 
2. ด ี 28 4.52 
3. พอใช้ 80 12.90 
4. ปรับปรุง 34 5.48 
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 17 2.74 

รวม 620 100.00 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงภาพผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านแหล่งน้ำดิบ 
 

 
 

  ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
1) คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นมาก จำนวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.97 
2) ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.16 
3) คุณภาพน้ำดิบมีกลิ่น จำนวน 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.68 
4) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 1 ปี จำนวน 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

13.39 
5) คุณภาพน้ำดิบมีรสเค็ม จำนวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.90 

รายละเอียดตามตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นมาก 99 15.97 
2 ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา 94 15.16 
3 คุณภาพน้ำดิบมีกลิ่น 91 14.68 
4 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 1 ปี 83 13.39 
5 คุณภาพน้ำดิบมีรสเค็ม 49 7.90 
6 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบมากกว่า 3 ปี 28 4.52 
7 คุณภาพน้ำดิบมีรสเปรี้ยว 27 4.35 
8 มีแหล่งน้ำดิบสำรองแต่ไม่เพียงพอ 26 4.19 
9 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 2 ปี 18 2.90 

10 คุณภาพน้ำดิบมีความกระด้าง 16 2.58 
11 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 3 ปี 11 1.77 
12 คุณภาพน้ำดิบมีรสกร่อย, เค็ม 2 0.32 

 
2.1.2.2 ด้านระบบประปา  
ระบบประปาหมู่บ้านทั ้งหมด จำนวน 620 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ มีมาตรฐาน

คุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 313 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.48 รองลงมา
จำนวน 157 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 25.32 และจำนวน 94 แห่ง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
15.16 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 5 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านระบบประปา 

 

ด้านแหล่งน้ำดิบ 
จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน 
แห่ง ร้อยละ 

1. ดีมาก 94 15.16 
2. ด ี 157 25.32 
3. พอใช้ 313 50.48 
4. ปรับปรุง 53 8.55 
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 3 0.48 

รวม 620 100.00 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงภาพผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านระบบประปา 
 

 
 

  ปัญหาด้านระบบประปา ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
1) ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ จำนวน 446 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.94 
2) ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (pH) จำนวน 409 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 65.97 
3) ไม่มีเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 264 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.58 
4) ป้ายบอกปริมาตรถังน้ำใสมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้)  

จำนวน 236 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.06 
5) ป้ายบอกปริมาตรน้ำในหอถังสูงมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้) 

จำนวน 215 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.68 
รายละเอียดตามตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ปัญหาด้านระบบประปา ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านระบบประปา จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 446 71.94 
2 ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (pH) 409 65.97 
3 ไม่มีเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 264 42.58 
4 ป้ายบอกปริมาตรถังน้ำใสมีสภาพทรุดโทรม  

(ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้) 
236 38.06 

5 ป้ายบอกปริมาตรน้ำในหอถังสูงมีสภาพทรุดโทรม  
(ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้) 

215 34.68 

6 เครื่องสูบน้ำดีใช้งานได้ 1 ชุด ใช้ไม่ได้ 1 ชุด 209 33.71 
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ตารางท่ี 6 ปัญหาด้านระบบประปา ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น (ต่อ) 
 

ที ่ ปัญหาด้านระบบประปา จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

7 จำนวนชั่วโมงผลิตน้ำประปามากกว่า 14 ชม. /วัน 188 30.32 
8 ไม่มีมาตรวัดน้ำหลัก 169 27.26 
9 ผลิตน้ำประปาน้ำมากกว่า 14 ชม. /วัน 160 25.81 

10 มาตรวัดน้ำหลักมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/ใช้งานไม่ได้) 151 24.35 
11 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/รั่วซึม) 146 23.55 
12 ท่อจ่ายน้ำและอุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือชำรุดนานๆครั้ง 146 23.55 
13 ไม่มีป้ายบอกปริมาตรน้ำในหอถังสูง 122 19.68 
14 เครื่องสูบน้ำดิบใช้งานได้ 1 ชุด ใช้ไม่ได้ 1 ชุด 119 19.19 
15 ฝาปิดทางขึ้น-ลง ถังน้ำใสมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/ปิดฝาไม่ได้) 104 16.77 

 
2.1.2.3 ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา  
ระบบประปาหมู่บ้านทั ้งหมด จำนวน 620 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ มีมาตรฐาน

คุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 418 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.42 รองลงมา
จำนวน 93 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 15.00 และจำนวน 94 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็น 
ร้อยละ 12.90 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 7 
 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านการควบคุมการผลิต 
              และบำรุงรักษา 

 
ด้านการควบคุมการผลิต 

และบำรุงรักษา 
จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน 
แห่ง ร้อยละ 

1. ดีมาก 23 3.71 
2. ด ี 80 12.90 
3. พอใช้ 418 67.42 
4. ปรับปรุง 93 15.00 
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 6 0.97 

รวม 620 100.00 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงภาพผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านการควบคุม 
                การผลิตและบำรุงรักษา 
 

 
 

  ปัญหาด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา ที่พบมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 
1) ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี จำนวน 495 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.84 
2) ไม่ใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ จำนวน 473 แห่ง คิดเป็นร้อย 76.29 
3) ไม่เคยบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 465 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 
4) ไม่มีการบันทึกข้อมูลความแตกต่างระหว่างมาตรวัดน้ำหลักกับมาตรวัดน้ำรวมของผู้ใช้น้ำ

จำนวน 461 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.35 
5) ไม่เติมสารละลายคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา จำนวน 295 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 47.58 
รายละเอียดตามตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 ปัญหาด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
              ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี 495 79.84 
2 ไม่ใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 473 76.29 
3 ไม่เคยบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 465 75.00 
4 ไม่มีการบันทึกข้อมูลความแตกต่างระหว่างมาตรวัดน้ำหลัก 

กับมาตรวัดน้ำรวมของผู้ใช้น้ำ 
461 74.35 

5 ไม่เติมสารละลายคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา 295 47.58 
6 ไม่มีการอบรมตามหลักสูตรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษา

ของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน 
291 46.94 
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ตารางท่ี 8 ปัญหาด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
              ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น (ต่อ) 
 

ที ่ ปัญหาด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

7 ในรอบ 1 ปี ต้องหยุดจ่ายน้ำประปามากกว่า 3 ครั้ง 153 24.68 
8 ก่อนการล้างย้อนทรายกรอง ไม่เคยสังเกตระดับน้ำในถังกรอง/

หลอดวัดความฝืดหน้าทราย 
141 22.74 

9 ล้างย้อนทรายกรองนานๆ ครั้ง 136 21.94 
10 ตรวจสอบสภาพการทำงานของตู้ควบคุมของเครื่องสูบน้ำ 

เป็นบางครั้ง 
135 21.77 

11 ไม่มีการตรวจสอบสภาพน้ำดิบก่อนการเติมสารส้ม/ปูนขาว 127 20.48 
12 ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเป็นบางครั้ง 125 20.16 
13 ไม่เคยล้างทำความสะอาดหอถังสูง 113 18.23 
14 ล้างทำความสะอาดหอถังสูงมากกว่า 1 ปี/ครั้ง 91 14.68 
15 เติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเป็นบางครั้ง 84 13.55 

 
2.1.2.4 ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา  
ระบบประปาหมูบ่้านทั้งหมด จำนวน 620 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีมาตรฐานคุณภาพ

ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 340 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.84 รองลงมาจำนวน 
193 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 31.13 และจำนวน 59 แห่ง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น         
ร้อยละ 9.52 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 9 
 
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ  
              และคุณภาพน้ำประปา 
 

ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ  
และคุณภาพน้ำประปา 

จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน 
แห่ง ร้อยละ 

1. ดีมาก 59 9.52 
2. ด ี 12 1.94 
3. พอใช้ 340 54.84 
4. ปรับปรุง 193 31.13 
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 16 2.58 

รวม 620 100.00 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงภาพผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านปริมาณน้ำ  
  แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา 
 

 
 

  ปัญหาด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา ที่พบมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 
1) ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จำนวน 484 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78.06 
2) ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย  

จำนวน 335 แห่ง คิดเป็นร้อย 54.03 
3) น้ำไหลแรงเป็นบางพ้ืนที่ และบางเวลา จำนวน 128 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.65 
4) ส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์ฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 

พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย จำนวน 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.19 
5) ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพ้ืนที่ จำนวน 85 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 13.71 
รายละเอียดตามตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 ปัญหาด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
                ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพนำ้ประปา จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 484 78.06 
2 ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563  

ของกรมอนามัย 
335 54.03 

3 น้ำไหลแรงเป็นบางพ้ืนที่ และบางเวลา 128 20.65 
4 ส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์ฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย 
88 14.19 

5 ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพ้ืนที่ 85 13.71 
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ตารางท่ี 10 ปัญหาด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
                ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น (ต่อ) 
 

ที ่ ปัญหาด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพนำ้ประปา จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

6 คุณภาพน้ำประปามีกลิ่น 54 8.71 
7 คุณภาพน้ำประปามีความขุ่น 47 7.58 
8 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำน้อยกว่า  

0.2 มก./ลิตร 
40 6.45 

9 คุณภาพน้ำประปามีความกระด้าง 39 6.29 
10 คุณภาพน้ำประปามีรสเค็ม 26 4.19 
11 น้ำไหลอ่อนทุกพ้ืนที่ตลอดเวลา 15 2.42 
12 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำมากกว่า  

0.5 มก./ลิตร 
10 1.61 

13 คุณภาพน้ำประปามีรสเปรี้ยว 6 0.97 
14 ไม่เคยส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์ฯ 1 0.16 

 
2.1.2.5 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา  
ระบบประปาหมูบ่้านทั้งหมด จำนวน 620 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีมาตรฐานคุณภาพ

ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 375 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.48 รองลงมาจำนวน 
112 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 18.06 และจำนวน 83 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 
13.39 ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านการบริหารกิจการระบบประปา 
 

ด้านการบริหาร 
กิจการระบบประปา 

จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน 
แห่ง ร้อยละ 

1. ดีมาก 46 7.42 
2. ด ี 112 18.06 
3. พอใช้ 375 60.48 
4. ปรับปรุง 83 13.39 
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 4 0.65 

รวม 620 100.00 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงภาพผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น  
                ด้านการบริหารกิจการระบบประปา 
 

 
 

  ปัญหาด้านการบริหารกิจการระบบประปา ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
1) ไม่มีคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปา/การบริหารกิจการประปา จำนวน 387 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 62.42 
2) ไม่มีแบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ จำนวน 373 แห่ง       

คิดเป็นร้อย 60.16 
3) ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 360 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.06 
4) ไม่มีแบบผังแนวท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 357 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.58 
5) มีสมาชิกผู้ใช้น้ำค้างชำระเกินกว่า 1 เดือน จำนวน 353 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.94 

รายละเอียดตามตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 ปัญหาด้านการบริหารกิจการระบบประปา ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
                 ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านการบริหารกิจการระบบประปา จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปา/การบริหารกิจการ
ประปา 

387 62.42 

2 ไม่มีแบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ 373 60.16 
3 ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ 360 58.06 
4 ไม่มีแบบผังแนวท่อจ่ายน้ำประปา 357 57.58 
5 มีสมาชิกผู้ใช้น้ำค้างชำระเกินกว่า 1 เดือน 353 56.94 



 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน                                           18 

 

ตารางท่ี 12 ปัญหาด้านการบริหารกิจการระบบประปา ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
                 ระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น (ต่อ) 
 

ที ่ ปัญหาด้านการบริหารกิจการระบบประปา จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

6 ไม่ผ่านการอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตามหลักสูตร
ของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน 

301 48.55 

7 ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าน้ำประปา 301 48.55 
8 มีประชุมแต่ไม่มีการกำหนดวาระประชุมที่แน่นอน 260 41.94 
9 ไม่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา 258 41.61 

10 มีผู้ใช้น้ำฟรีตามหลักเกณฑ์ 223 35.97 
11 ประปาหมู่บ้านไม่มีกำไรหรือขาดทุน 208 33.55 
12 มีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย แต่ไม่เปิดเผย 193 31.13 
13 ไม่มีการกำหนดอัตราค่าน้ำข้ันต่ำ 133 21.45 
14 มีการแจ้งข่าวสารของคณะกรรมการฯ แก่ผู้ใช้น้ำ ประจำปี 132 21.29 
15 ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการฯ 126 20.32 

 
  2.1.3 การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้นจำแนกตามประเภท
ของแหล่งน้ำ 

  ระบบประปาหมู่บ้านที ่ทำการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
เบื้องต้น จำนวน 620 แห่ง แบ่งเป็นระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง คิดเป็น        
ร้อยละ 47.90 และเป็นระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.10 
สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

- ระบบประปาหมู่บ้านที ่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่         
มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 220 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.07 
รองลงมาจำนวน 37 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 12.46 และจำนวน 21 แห่ง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 7.07 ตามลำดับ 

- ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่         
มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 244 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.54 
รองลงมาจำนวน 52 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 16.10 และจำนวน 15 แห่ง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 4.64 ตามลำดับ 
รายละเอียดตามตารางที่ 13 
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ตารางท่ี 13 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้นจำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ  
 

ระดับการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
ใช้แหล่งน้ำผิวดิน ใช้แหล่งน้ำบาดาล รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ดีมาก 21 7.07 15 4.64 36 5.81 
2. ด ี 37 12.46 52 16.10 89 14.35 
3. พอใช้ 220 74.07 244 75.54 464 74.84 
4. ปรับปรุง 19 6.40 10 3.10 29 4.68 
5. ปรับปรุงเร่งด่วน - - 2 0.62 2 0.32 

รวม 297 100.00 323 100.00 620 100.00 
 
 แผนภูมิที่ 7 แสดงภาพระบบประปาหมู่บ้านจำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ  
 

 
 
แผนภูมิที่ 8 แสดงภาพผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น  
                จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
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   เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของระบบประปาทั้ง 5 ด้าน จำแนกตามประเภท        
ของแหล่งน้ำ พบว่า 

2.1.3.1 ด้านแหล่งน้ำดิบ  
ระบบประปาหมู่บ้านที ่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่            

มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 218 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.40 
รองลงมาจำนวน 44 แห่ง อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 14.81 และจำนวน 15 แห่ง อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ 5.05 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

1) คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นมาก จำนวน 75 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.25 
2) คุณภาพน้ำดิบมีกลิ่น จำนวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.56 
3) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 1 ปี จำนวน 42 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 14.14 
4) ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 41 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 13.80 
5) มีแหล่งน้ำดิบสำรองแต่ไม่เพียงพอ จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.72 
ในส่วนของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 243 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.23 
รองลงมาจำนวน 36 แห่ง อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 11.15 และจำนวน 22 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 6.81 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   1) ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.41 
   2) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 1 ปี จำนวน 41 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 12.69 
   3) คุณภาพน้ำดิบมีรสเค็ม จำนวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.07 
   4) คุณภาพน้ำดิบมีกลิ่น, คุณภาพน้ำดิบมีรสเปรี้ยว, คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นมาก  
       จำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.43 
   5) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบมากกว่า 3 ปี จำนวน 16 แห่ง 
       คิดเป็นร้อยละ 4.95 
รายละเอียดตามตารางที่ 14 - 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน                                           21 

 

ตารางท่ี 14 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านแหล่งน้ำดิบ  
                จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

ด้านแหล่งน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน 
ใช้แหล่งน้ำผิวดิน ใช้แหล่งน้ำบาดาล รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ดีมาก 218  73.40  243  75.23   461   74.35  
2. ด ี 6  2.02  22  6.81   28   4.52  
3. พอใช้ 44  14.81  36  11.15   80   12.90  
4. ปรับปรุง 14  4.71  20  6.19   34   5.48  
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 15  5.05  2  0.62   17   2.74  

รวม 297  100.00  323 100.00   620   100.00  
 
แผนภูมิที่ 9 แสดงภาพประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านแหล่งน้ำดิบ  
               จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

 
   

ตารางท่ี 15 ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน  
                 ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นมาก 75  25.25  
2 คุณภาพน้ำดิบมีกลิ่น 67  22.56  
3 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 1 ปี 42  14.14  
4 ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา 41  13.80  
5 มีแหล่งน้ำดิบสำรองแต่ไม่เพียงพอ 17  5.72  
6 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบมากกว่า 3 ปี 12  4.04  
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ตารางท่ี 15 ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน  
                 ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น (ต่อ) 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

7 คุณภาพน้ำดิบมีความกระด้าง 10  3.37  
8 คุณภาพน้ำดิบมีรสเค็ม 10  3.37  
9 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 2 ปี 10  3.37  

10 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 3 ปี 7  2.36  
11 คุณภาพน้ำดิบมีรสเปรี้ยว 3  1.01  
12 คุณภาพน้ำดิบมีรสกร่อย , เค็ม 1  0.34  

 
ตารางท่ี 16 ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล  
                 ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับผลิตน้ำประปา 53  16.41  
2 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 1 ปี 41  12.69  
3 คุณภาพน้ำดิบมีรสเค็ม 39  12.07  
4 คุณภาพน้ำดิบมีกลิ่น 24  7.43  
5 คุณภาพน้ำดิบมีรสเปรี้ยว 24  7.43  
6 คุณภาพน้ำดิบมีความขุ่นมาก 24  7.43  
7 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบมากกว่า 3 ปี 16  4.95  
8 มีแหล่งน้ำดิบสำรองแต่ไม่เพียงพอ 9  2.79  
9 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 2 ปี 8  2.48  

10 คุณภาพน้ำดิบมีความกระด้าง 6  1.86  
11 ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการขาดแคลนน้ำดิบ 3 ปี 4  1.24  
12 คุณภาพน้ำดิบมีรสกร่อย , เค็ม 1  0.31  

 
2.1.3.2 ด้านระบบประปา 
ระบบประปาหมู่บ้านที ่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่            

มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 138 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.46 
รองลงมาจำนวน 77 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 25.93 และจำนวน 54 แห่ง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 18.18 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
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1) ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ จำนวน 197 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.33 
2) ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (pH) จำนวน 179 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 60.27 
3) ผลิตน้ำประปาน้ำมากกว่า 14 ชม. /วัน จำนวน 159 แหง่  

คิดเป็นร้อยละ 53.54 
4) ป้ายบอกปริมาตรถังน้ำใสมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้) 

จำนวน 154 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.85 
5) มีป้ายบอกปริมาตรน้ำในหอถังสูงมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำ

ไม่ได้) จำนวน 128 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.10 
ในส่วนของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ 

มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.18 
รองลงมาจำนวน 80 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 24.77 และจำนวน 40 แห่ง อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 12.38 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   1) ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ จำนวน 249 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 77.09 
   2) ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (pH) จำนวน 230 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 71.21 
   3) ไม่มีเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 200 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.92 
   4) จำนวนชั่วโมงผลิตน้ำประปามากกว่า 14 ชม. /วัน จำนวน 187 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 57.89 
   5) ไม่มีมาตรวัดน้ำหลัก จำนวน 117 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.22 
รายละเอียดตามตารางที่ 17 – 19 
 
ตารางท่ี 17 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านระบบประปา  
                จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

ด้านระบบประปา ระบบประปาหมู่บ้าน 
ใช้แหล่งน้ำผิวดิน ใช้แหล่งน้ำบาดาล รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ดีมาก 54  18.18  40  12.38  94  15.16  
2. ด ี 77  25.93  80  24.77  157  25.32  
3. พอใช้ 138  46.46  175  54.18  313  50.48  
4. ปรับปรุง 27  9.09  26  8.05  53  8.55  
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 1  0.34  2  0.62  3  0.48  

รวม 297  100.00  323  100.00  620  100.00  
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แผนภูมิที่ 10 แสดงภาพประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านระบบประปา  
                  จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

 
 

ตารางท่ี 18 ปัญหาด้านระบบประปาของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน  
                 ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 197  66.33  
2 ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (pH) 179  60.27  
3 ผลิตน้ำประปาน้ำมากกว่า 14 ชม. /วัน 159  53.54  
4 ป้ายบอกปริมาตรถังน้ำใสมีสภาพทรุดโทรม  

(ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้) 
154  51.85  

5 ป้ายบอกปริมาตรน้ำในหอถังสูงมีสภาพทรุดโทรม  
(ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้) 

128  43.10  

6 เครื่องสูบน้ำดิบใช้งานได้ 1 ชุด ใช้ไม่ได้ 1 ชุด 118  39.73  
7 เครื่องสูบน้ำดีใช้งานได้ 1 ชุด ใช้ไม่ได้ 1 ชุด 117  39.39  
8 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/รั่วซึม) 98  33.00  
9 ไม่มีสระพักตะกอน 94  31.65  

10 ประตูน้ำระบบรวมตะกอน ระบบสร้างตะกอน ระบบตกตะกอน 
ใช้งานได้บางตัว 

87  29.29  

11 รางระบายตะกอนมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/รั่วซึม/อุดตัน) 86  28.96  
12 มาตรวัดน้ำหลักมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/ใช้งานไม่ได้) 84  28.28  
13 ไม่มีถังปูนขาว 82  27.61  
14 ท่อจ่ายน้ำและอุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือชำรุดนานๆครั้ง 79  26.60  
15 ถังสารส้มมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/รั่วซึม) 74  24.92  
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ตารางท่ี 19 ปัญหาด้านระบบประปาของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล  
                 ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 249  77.09  
2 ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (pH) 230  71.21  
3 ไม่มีเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 200  61.92  
4 จำนวนชั่วโมงผลิตน้ำประปามากกว่า 14 ชม. /วัน 187  57.89  
5 ไม่มีมาตรวัดน้ำหลัก 117  36.22  
6 เครื่องสูบน้ำดีใช้งานได้ 1 ชุด ใช้ไม่ได้ 1 ชุด 92  28.48  
7 ไม่มีป้ายบอกปริมาตรน้ำในหอถังสูง 87  26.93  
8 ป้ายบอกปริมาตรน้ำในหอถังสูงมีสภาพทรุดโทรม  

(ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้) 
87  26.93  

9 ป้ายบอกปริมาตรถังน้ำใสมีสภาพทรุดโทรม  
(ชำรุด/อ่านค่าปริมาตรน้ำไม่ได้) 

82  25.39  

10 ท่อจ่ายน้ำและอุปกรณ์ท่อแตกรั่วซึมหรือชำรุดนานๆ ครั้ง 67  20.74  
11 มาตรวัดน้ำหลักมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/ใช้งานไม่ได้) 67  20.74  
12 ไม่มีระบบเติมอากาศ 65  20.12  
13 ไม่มีชานบ่อบาดาล 49  15.17  
14 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนมีสภาพทรุดโทรม (ชำรุด/รั่วซึม) 48  14.86  
15 กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ 38  11.76  

 
2.1.3.3 ด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษา 
ระบบประปาหมู่บ้านที ่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่            

มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 180 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.61 
รองลงมาจำนวน 54 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 18.18 และจำนวน 45 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
คิดเป็นร้อยละ 15.15 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   1) ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี จำนวน 222 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.75 
   2) ไม่เคยบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 219 แห่ง  
        คิดเป็นร้อยละ 73.74 
   3) ไม่มีการบันทึกข้อมูลความแตกต่างระหว่างมาตรวัดน้ำหลักกับมาตรวัดน้ำรวม 
       ของผู้ใช้น้ำ จำนวน 213 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.72 
   4) ไม่ใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ จำนวน 209 แหง่ คิดเป็นร้อยละ 70.37 
   5) ไม่มีการอบรมตามหลักสูตรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน 
       ที่ได้มาตรฐาน จำนวน 126 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.42 
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ในส่วนของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 238 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.68 
รองลงมาจำนวน 48 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 14.86 และจำนวน 26 แห่ง อยู่ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 8.05 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   1) ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี จำนวน 273 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.52 
   2) ไม่ใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ จำนวน 264 แหง่  
       คิดเป็นร้อยละ 81.73 
   3) ไม่มีการบันทึกข้อมูลความแตกต่างระหว่างมาตรวัดน้ำหลักกับมาตรวัดน้ำรวม 
       ของผู้ใช้น้ำ จำนวน 248 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.78 
   4) ไม่เคยบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ จำนวน 246 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 76.16 
   5) ไม่เติมสารละลายคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา จำนวน 230 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 71.21 
รายละเอียดตามตารางที่ 20 – 22 
 
ตารางท่ี 20 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านการควบคุมการผลิต 

     และบำรุงรักษา จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

ด้านการควบคุมการผลิต
และบำรุงรักษา 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
ใช้แหล่งน้ำผิวดิน ใช้แหล่งน้ำบาดาล รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ดีมาก 16  5.39  7  2.17  23  3.71  
2. ด ี 54  18.18  26  8.05  80  12.90  
3. พอใช้ 180  60.61  238  73.68  418  67.42  
4. ปรับปรุง 45  15.15  48  14.86  93  15.00  
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 2  0.67  4  1.24  6  0.97  

รวม 297  100.00  323  100.00  620  100.00  
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แผนภูมิที่ 11 แสดงภาพประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านการควบคุมการผลิต 
                  และบำรุงรักษา จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

 
 

ตารางท่ี 21 ปัญหาด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน  
                 ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี 222  74.75  
2 ไม่เคยบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 219  73.74  
3 ไม่มีการบันทึกข้อมูลความแตกต่างระหว่างมาตรวัดน้ำหลักกับมาตรวัดน้ำรวม

ของผู้ใช้น้ำ 
213  71.72  

4 ไม่ใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 209  70.37  
5 ไม่มีการอบรมตามหลักสูตรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน

ที่ได้มาตรฐาน 
126  42.42  

6 ไม่มีการตรวจสอบสภาพน้ำดิบก่อนการเติมสารส้ม/ปูนขาว 125  42.09  
7 ก่อนการล้างย้อนทรายกรอง ไม่เคยสังเกตระดับน้ำในถังกรอง/หลอดวัดความ

ฝืดหน้าทราย 
100  33.67  

8 ล้างย้อนทรายกรองนานๆ ครั้ง 95  31.99  
9 ในรอบ 1 ปี ต้องหยุดจ่ายน้ำประปามากกว่า 3 ครั้ง 92  30.98  

10 จำเป็นต้องเติมสารละลายปูนขาวแต่เติมเป็นบางครั้ง 81  27.27  
11 ไม่มีการตรวจสอบการเติมสารละลายปูนขาว 79  26.60  
12 ไม่ค่อยทำความสะอาดระบบกวนตะกอน ระบบสร้างตะกอน ระบบตกตะกอน 74  24.92  
13 ไม่เติมสารละลายคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา 65  21.89  
14 ตรวจสอบสภาพการทำงานของตู้ควบคุมของเครื่องสูบน้ำเป็นบางครั้ง 64  21.55  
15 เติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาเป็นบางครั้ง 59  19.87  
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ตารางท่ี 22 ปัญหาด้านการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล  
                 ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเติมสารเคมี 273  84.52  
2 ไม่ใช้เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 264  81.73  
3 ไม่มีการบันทึกข้อมูลความแตกต่างระหว่างมาตรวัดน้ำหลักกับมาตรวัดน้ำ

รวมของผู้ใช้น้ำ 
248  76.78  

4 ไม่เคยบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบน้ำ 246  76.16  
5 ไม่เติมสารละลายคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา 230  71.21  
6 ไม่มีการอบรมตามหลักสูตรของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/

เอกชนที่ได้มาตรฐาน 
165  51.08  

7 ไม่เคยล้างทำความสะอาดหอถังสูง 76  23.53  
8 ไม่เคยทำความสะอาดระบบเติมอากาศ 72  22.29  
9 ตรวจสอบสภาพการทำงานของตู้ควบคุมของเครื่องสูบน้ำเป็นบางครั้ง 71  21.98  

10 ผู้ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาไม่ได้รับค่าตอบแทน 70  21.67  
11 ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำเป็นบางครั้ง 70  21.67  
12 ล้างทำความสะอาดหอถังสูงมากกว่า 1 ปี/ครั้ง 69  21.36  
13 ในรอบ 1 ปี ต้องหยุดจ่ายน้ำประปามากกว่า 3 ครั้ง 61  18.89  
14 ไม่ค่อยล้างทำความสะอาดถังกรอง 57  17.65  
15 ไม่ค่อยความสะอาดระบบเติมอากาศ 43  13.31  

 
2.1.3.4 ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปา 
ระบบประปาหมู่บ้านที ่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่            

มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับต้องปรับปรุง จำนวน 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
47.81 รองลงมาจำนวน 102 แห่ง อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 34.34 และจำนวน 31 แห่ง อยู่ในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 10.44 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   1) ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จำนวน 219 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 73.74 
   2) ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย  
       จำนวน 164 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.22 
   3) น้ำไหลแรงเป็นบางพ้ืนที่ และบางเวลา จำนวน 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.91 
   4) ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพ้ืนที่ จำนวน 50 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 16.84 
   5) ส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์ฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา 
       ดื่มได้ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.45 
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ในส่วนของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 238 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.68 
รองลงมาจำนวน 51 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 15.79 และจำนวน 28 แห่ง อยู่ในระดับ        
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 8.67 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   1) ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ จำนวน 265 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.04 
   2) ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย  
       จำนวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.25 
   3) น้ำไหลแรงเป็นบางพ้ืนที่ และบางเวลา จำนวน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.34 
   4) ส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์ฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา 
       ดื่มได้ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย จำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.72 
   5) ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพ้ืนที่ จำนวน 35 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 10.84 
รายละเอียดตามตารางที่ 23 – 25 
 
ตารางท่ี 23 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ  
        และคุณภาพน้ำประปา จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

ด้านปริมาณน้ำ  
แรงดันน้ำ และ 

คุณภาพน้ำประปา 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
ใช้แหล่งน้ำผิวดิน ใช้แหล่งน้ำบาดาล รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ดีมาก 31  10.44  28  8.67  59  9.52  
2. ด ี 8  2.69  4  1.24  12  1.94  
3. พอใช้ 102  34.34  238  73.68  340  54.84  
4. ปรับปรุง 142  47.81  51  15.79  193  31.13  
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 14  4.71  2  0.62  16  2.58  

รวม 297  100.00  323  100.00  620  100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน                                           30 

 

แผนภูมิที่ 12 แสดงภาพประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ  
     และคุณภาพน้ำประปา จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

 
 

ตารางท่ี 24 ปัญหาด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน 
                ทีใ่ช้แหล่งน้ำผิวดินที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 219  73.74  
2 ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563  

ของกรมอนามัย 
164  55.22  

3 น้ำไหลแรงเป็นบางพ้ืนที่ และบางเวลา 71  23.91  
4 ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพ้ืนที่ 50  16.84  
5 ส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์ฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย 
34  11.45  

6 คุณภาพน้ำประปามีกลิ่น 33  11.11  
7 คุณภาพน้ำประปามีความขุ่น 32  10.77  
8 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำน้อยกว่า 0.2 มก./ลิตร 24  8.08  
9 คุณภาพน้ำประปามีความกระด้าง 7  2.36  

10 คุณภาพน้ำประปามีรสเค็ม 7  2.36  
11 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำมากกว่า 0.5 มก./ลิตร 6  2.02  
12 น้ำไหลอ่อนทุกพ้ืนที่ตลอดเวลา 5  1.68  
13 คุณภาพน้ำประปามีรสเปรี้ยว 4  1.35  
14 น้ำไหลแรงเป็นบางเวลาและบางพ้ืนที่  1  0.34  
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ตารางท่ี 25 ปัญหาด้านปริมาณน้ำ แรงดันน้ำ และคุณภาพน้ำประปาของระบบประปาหมู่บ้าน 
                 ทีใ่ช้แหล่งน้ำบาดาลที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 265  82.04  
2 ไม่เคยส่งวิเคราะห์ฯ คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563  

ของกรมอนามัย 
172  53.25  

3 น้ำไหลแรงเป็นบางพ้ืนที่ และบางเวลา 56  17.34  
4 ส่งตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์ฯ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์

คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. 2563 ของกรมอนามัย 
54  16.72  

5 ปริมาณน้ำประปาไม่เพียงพอ จ่ายได้เป็นบางเวลา/บางพ้ืนที่ 35  10.84  
6 คุณภาพน้ำประปามีความกระด้าง 32  9.91  
7 คุณภาพน้ำประปามีกลิ่น 21  6.50  
8 คุณภาพน้ำประปามีรสเค็ม 19  5.88  
9 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำน้อยกว่า 0.2 มก./ลิตร 16  4.95  

10 คุณภาพน้ำประปามีความขุ่น 15  4.64  
11 น้ำไหลอ่อนทุกพ้ืนที่ตลอดเวลา 10  3.10  
12 ปริมาณคลอรีนหลงเหลือที่ปลายท่อจ่ายน้ำมากกว่า 0.5 มก./ลิตร 4  1.24  
13 คุณภาพน้ำประปามีรสเปรี้ยว 2  0.62  

 
2.1.3.5 ด้านการบริหารกิจการระบบประปา 
ระบบประปาหมู่บ้านที ่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่            

มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 188 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.30 
รองลงมาจำนวน 49 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 16.50 และจำนวน 32 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
คิดเป็นร้อยละ 10.77 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   1) มีสมาชิกผู้ใช้น้ำค้างชำระเกินกว่า 1 เดือน จำนวน 191 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 64.31 
   2) ไม่มีคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปา/การบริหารกิจการประปา และ 
       ไม่มีแบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ  
       จำนวน 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.25 
   3) ไม่มีแบบผังแนวท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 55.56 
   4) ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 161 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.21 
   5) ไม่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 139 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 46.80 
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ในส่วนของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น อยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 187 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.89 
รองลงมาจำนวน 63 แห่ง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 19.50 และจำนวน 51 แห่ง อยู่ในระดับต้องปรับปรุง        
คิดเป็นร้อยละ 15.79 ตามลำดับ โดยปัญหาที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
   1) ไม่มีคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปา/การบริหารกิจการประปา จำนวน 214 แห่ง  
        คิดเป็นร้อยละ 66.25 
   2) ไม่มีแบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ จำนวน 200 แห่ง  
       คิดเป็นร้อยละ 61.92 
   3) ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 199 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.61 
   4) ไม่มีแบบผังแนวท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 192 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.44 
   5) ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าน้ำประปา จำนวน 167 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.70 
รายละเอียดตามตารางที่ 26 – 28 
 

ตารางท่ี 26 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น ด้านการบริหารกิจการ 
                ระบบประปา จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
 

ด้านการบริหารกิจการ
ระบบประปา 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
ใช้แหล่งน้ำผิวดิน ใช้แหล่งน้ำบาดาล รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ดีมาก 26  8.75  20  6.19  46  7.42  
2. ด ี 49  16.50  63  19.50  112  18.06  
3. พอใช้ 188  63.30  187  57.89  375  60.48  
4. ปรับปรุง 32  10.77  51  15.79  83  13.39  
5. ปรับปรุงเร่งด่วน 2  0.67  2  0.62  4  0.65  

รวม 297  100.00  323  100.00  620  100.00  
 

แผนภูมิที่ 13 แสดงภาพประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านด้านการบริหารกิจการระบบประปา 
                  จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำ 
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ตารางท่ี 27 ปัญหาด้านการบริหารกิจการระบบประปาของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน 
   ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 มีสมาชิกผู้ใช้น้ำค้างชำระเกินกว่า 1 เดือน 191  64.31  
2 ไม่มีคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปา/การบริหารกิจการประปา 173  58.25  
3 ไม่มีแบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ 173  58.25  
4 ไม่มีแบบผังแนวท่อจ่ายน้ำประปา 165  55.56  
5 ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ 161  54.21  
6 ไม่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา 139  46.80  
7 ไม่ผ่านการอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตามหลักสูตร

ของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน 
137  46.13  

8 ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าน้ำประปา 134  45.12  
9 ไม่มีการกำหนดอัตราค่าน้ำข้ันต่ำ 132  44.44  

10 มีประชุมแต่ไม่มีการกำหนดวาระประชุมที่แน่นอน 131  44.11  
11 ประปาหมู่บ้านไม่มีกำไรหรือขาดทุน 99  33.33  
12 มีผู้ใช้น้ำฟรีตามหลักเกณฑ์ 93  31.31  
13 ไม่มีการเก็บเงินกองทุนโดยการฝากธนาคารหรือสถาบันการเงิน 90  30.30  
14 มีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย แต่ไม่เปิดเผย 89  29.97  
15 มีการแจ้งข่าวสารของคณะกรรมการฯ แก่ผู้ใช้น้ำ ประจำปี 66  22.22  

 
ตารางท่ี 28 ปัญหาด้านการบริหารกิจการระบบประปาของระบบประปาหมู่บ้านทีใ่ช้แหล่งน้ำบาดาล 
                ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1 ไม่มีคู่มือการควบคุมการผลิตน้ำประปา/การบริหารกิจการประปา 214  66.25  
2 ไม่มีแบบผังระบบผลิตประปา/การประสานท่อระหว่างระบบฯ 200  61.92  
3 ไม่มีแบบผังแนวท่อส่งน้ำดิบ 199  61.61  
4 ไม่มีแบบผังแนวท่อจ่ายน้ำประปา 192  59.44  
5 ไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าน้ำประปา 167  51.70  
6 ไม่ผ่านการอบรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตามหลักสูตร

ของส่วนราชการ/สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนที่ได้มาตรฐาน 
164  50.77  

7 มีสมาชิกผู้ใช้น้ำค้างชำระเกินกว่า 1 เดือน 162  50.15  
8 มีผู้ใช้น้ำฟรีตามหลักเกณฑ์ 130  40.25  
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ตารางท่ี 28 ปัญหาด้านการบริหารกิจการระบบประปาของระบบประปาหมู่บ้านทีใ่ช้แหล่งน้ำบาดาล 
                ที่พบจากการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านเบื้องต้น (ต่อ) 
 

ที ่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำดิบ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

9 มีประชุมแต่ไม่มีการกำหนดวาระประชุมที่แน่นอน 129  39.94  
10 ไม่มีการบันทึกประวัติการซ่อมแซมระบบประปา 119  36.84  
11 ประปาหมู่บ้านไม่มีกำไรหรือขาดทุน 109  33.75  
12 มีการจัดทำระบบบัญชีรายรับ – รายจ่าย แต่ไม่เปิดเผย 104  32.20  
13 ไม่มีการประชุมของคณะกรรมการฯ 76  23.53  

 
2.2 การเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผลิต ส่งกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ในห้องปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ.2563  
  ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 จะดำเนินการ

เก็บตัวอย่างน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่ได้ทำการประเมินคุณภาพฯ เพื่อนำตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
โดยกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา
ดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 เป็นตัวกำหนดคุณภาพน้ำประปา โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเกณฑ์
กำหนด 5 ด้าน ประกอบด้วย 

1) ด้านกายภาพ ซึ่งประกอบด้วย ความขุ่น สีปรากฏ และความเป็นกรด-ด่าง  
2) ด้านเคมีท่ัวไป ซึ่งประกอบด้วย ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ความกระด้าง ซัลเฟต คลอไรด์ 

ไนเตรท ไนไตรท์ และฟลูออไรด์ 
3) ด้านโลหะหนักทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี 
4) ด้านโลหะหนักที่เป็นพิษ ซึ่งประกอบด้วย ตะกั่ว โครเมียมรวม แคดเมียม สารหนู และ

ปรอท 
5) ด้านแบคทีเรีย ซึ่งประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอีโคไล 

สรุปผลได้ดังนี้  
2.2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน 
จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื ่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563        

ทั้ง 5 ด้าน ของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 620 แห่ง พบว่า ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 582 แห่ง ไม่ผ่าน
เกณฑฯ์ คิดเป็นร้อยละ 93.87  มีเพียงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 38 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 
6.13 รายละเอียดดังตารางที่ 29 
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ตารางท่ี 29 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1.ผ่านเกณฑ์ 38 6.13 

2.ไม่ผ่านเกณฑ์ 582 93.87 

รวม 620 100.00 

 
แผนภูมิที่ 14 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในภาพรวม 
 

 
 

ซึ่งรายการที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 495 แห่ง คิดเป็น 79.84 
2) อีโคไล จำนวน 466 แห่ง คิดเป็น 75.16 
3) เหล็ก จำนวน 351 แห่ง คิดเป็น 56.61 
4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด จำนวน 117 แห่ง คิดเป็น 18.87 
5) ความขุ่น จำนวน 103 แห่ง คิดเป็น 16.61 

รายละเอียดดังตารางที่ 30 
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ตารางท่ี 30 แสดงผลรายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในภาพรวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้  
                  กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
 

รายการที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์ 

ลำดับที่ ผ่าน 
(แห่ง) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(แห่ง) 

ร้อยละ รวม 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1.ความขุ่น 517  83.39  103 16.61  620 100.00  5 
2.สีปรากฏ 583  94.03  37  5.97  620 100.00  10 
3.ความเป็นกรดและด่าง 574  92.58  46  7.42  620 100.00  7 
4.ของแข็งละลายน้ำ 
   ทั้งหมด 

503  81.13  117 18.87  620 100.00  4 

5.ความกระด้าง 548  88.39  72 11.61  620 100.00  6 
6.ซัลเฟต 608  98.06  12  1.94  620 100.00  12 
7.คลอไรด์ 578  93.23  42  6.77  620 100.00  8 
8.ไนเตรท 620 100.00   -  -    620 100.00  17 
9.ไนไตรท์ 620 100.00   -  -    620 100.00  18 
10.ฟลูออไรด์ 614  99.03  6  0.97  620 100.00  13 
11.เหล็ก 269  43.39  351  6.61  620  00.00  3 
12.แมงกานีส 581  93.71  39  6.29  620 100.00  9 
13.ทองแดง 619  99.84  1  0.16  620 100.00  16 
14.สังกะสี 620 100.00  -  -    620 100.00  19 
15.ตะกั่ว 618  99.68  2  0.32  620 100.00  15 
16.โครเมียมรวม 620 100.00   -  -    620 100.00  20 
17.แคดเมียม 620 100.00   -  -    620 100.00  21 
18.สารหน ู 607  97.90  13  2.10  620 100.00  11 
19.ปรอท 616  99.35  4  0.65  620 100.00  14 
20.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 125  20.16  495 79.84  620 100.00  1 
21.อีโคไล 154  24.84  466 75.16  620 100.00  2 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงผลรายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในภาพรวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
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   2.2.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามประเภทของแหล่งน้ำของระบบประปา  
 เมื่อจำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำของระบบประปา พบว่า 

- ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ 
จำนวน 284 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.63  มีเพียง จำนวน 13 แห่ง ที่ผ่านเกณฑฯ์ คิดเป็นร้อยละ 4.38   

- ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ 
จำนวน 298 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 92.26  มีเพียง จำนวน 25 แห่ง ที่ผ่านเกณฑฯ์ คิดเป็นร้อยละ 7.74 
รายละเอียดดังตารางที่ 31 
 
ตารางท่ี 31 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำของระบบประปา 
 

ผลการ
วิเคราะห์

คุณภาพน้ำ 

แหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำบาดาล รวม 

จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ จำนวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1.ผ่านเกณฑ ์ 13 4.38 25 7.74 38 6.13 
2.ไม่ผ่านเกณฑ์ 284 95.62 298 92.26 582 93.87 

รวม 297 100.00 323 100.00 620 100.00 
 
แผนภูมิที่ 16 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำแนกตามประเภทของแหล่งน้ำของระบบประปา 
 

 
 

   2..2.2.1 ผลรายการวิเคราะห์คุณภาพนำ้ระบบประปาหมู่บ้านที่ใชแ้หล่งน้ำผิวดิน  
                 จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 ด้าน ของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 297 แห่ง พบว่ารายการที่
วิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
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1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 250 แห่ง คิดเป็น 84.18 
2) อีโคไล จำนวน 237 แห่ง คิดเป็น 79.80 
3) เหล็ก จำนวน 149 แห่ง คิดเป็น 50.17 
4) ความขุ่น จำนวน 78 แห่ง คิดเป็น 26.26 
5) ความเป็นกรดและด่าง จำนวน 34 แห่ง คิดเป็น 11.45 

รายละเอียดดังตารางที่ 32 
 

ตารางท่ี 32 แสดงผลรายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดิน  
                ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
 

รายการที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์ 

ลำดับที่ ผ่าน 
(แห่ง) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(แห่ง) 

ร้อยละ รวม 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1.ความขุ่น 219  73.74  78 26.26  297 100.00  4 
2.สีปรากฏ 265  89.23  32 10.77  297 100.00  6 
3.ความเป็นกรดและด่าง 263  88.55  34 11.45  297 100.00  5 
4.ของแข็งละลายน้ำ 
   ทั้งหมด 

276  92.93  21  7.07  297 100.00  8 

5.ความกระด้าง 286  96.30  11  3.70  297 100.00  9 
6.ซัลเฟต 293  98.65  4  1.35  297 100.00  12 
7.คลอไรด์ 290  97.64  7  2.36  297 100.00  10 
8.ไนเตรท 297 100.00   -     -    297 100.00  16 
9.ไนไตรท์ 297 100.00   -     -    297 100.00  17 
10.ฟลูออไรด์ 297 100.00   -     -    297 100.00  18 
11.เหล็ก 148  49.83  149 50.17  297 100.00  3 
12.แมงกานีส 271  91.25  26  8.75  297 100.00  7 
13.ทองแดง 296  99.66  1  0.34  297 100.00  15 
14.สังกะสี 297 100.00  -     -    297 100.00  19 
15.ตะกั่ว 295  99.33  2  0.67  297 100.00  14 
16.โครเมียมรวม 297 100.00   -     -    297 100.00  20 
17.แคดเมียม 297 100.00   -     -    297 100.00  21 
18.สารหน ู 292  98.32  5  1.68  297 100.00  11 
19.ปรอท 294  98.99  3  1.01  297 100.00  13 
20.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 47  15.82  250 84.18  297 100.00  1 
21.อีโคไล 60  20.20  237 79.80  297 100.00  2 
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แผนภูมิที่ 17 แสดงผลรายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
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   2.2.2.2 ผลรายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล 
    จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 

พ.ศ. 2563 ทั้ง 5 ด้าน ของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล จำนวน 323 แห่ง พบว่ารายการ               
ทีว่ิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

1) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 245 แห่ง คิดเป็น 75.85 
2) อีโคไล จำนวน 229 แห่ง คิดเป็น 70.90 
3) เหล็ก จำนวน 202 แห่ง คิดเป็น 62.54 
4) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด จำนวน 96 แห่ง คิดเป็น 29.72 
5) ความกระด้าง จำนวน 61 แห่ง คิดเป็น 18.89 

รายละเอียดดังตารางที่ 33 
 

ตารางท่ี 33 แสดงผลรายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาล 
                ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
 

รายการที่วิเคราะห์ 
ผลการวิเคราะห์ 

ลำดับที ่ผ่าน 
(แห่ง) 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 
(แห่ง) 

ร้อยละ รวม 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

1.ความขุ่น 298  92.26  25  7.74  323 100.00  7 
2.สีปรากฏ 318  98.45  5  1.55  323 100.00  13 
3.ความเป็นกรดและดา่ง 311  96.28  12  3.72  323 100.00  9 
4.ของแข็งละลายนำ้ 
   ทั้งหมด 

227  70.28  96 29.72  323 100.00  4 

5.ความกระด้าง 262  81.11  61 18.89  323 100.00  5 
6.ซัลเฟต 315  97.52  8  2.48  323 100.00  10 
7.คลอไรด ์ 288  89.16  35 10.84  323 100.00  6 
8.ไนเตรท 323 100.00   -     -    323 100.00  15 
9.ไนไตรท ์ 323 100.00   -     -    323 100.00  16 
10.ฟลูออไรด์ 317  98.14  6  1.86  323 100.00  12 
11.เหล็ก 121  37.46  202 62.54  323 100.00  3 
12.แมงกานีส 310  95.98  13  4.02  323 100.00  8 
13.ทองแดง 323 100.00   -     -    323 100.00  17 
14.สังกะส ี 323 100.00   -     -    323 100.00  18 
15.ตะกั่ว 323 100.00   -     -    323 100.00  19 
16.โครเมียมรวม 323 100.00   -     -    323 100.00  20 
17.แคดเมียม 323 100.00   -     -    323 100.00  21 
18.สารหนู 315  97.52  8  2.48  323 100.00  11 
19.ปรอท 322  99.69  1  0.31  323 100.00  14 
20.โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 78  24.15  245 75.85  323 100.00  1 
21.อีโคไล 94  29.10  229 70.90  323 100.00  2 



 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน                                                                                                                     42 

 

แผนภูมิที่ 18 แสดงผลรายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้แหล่งน้ำบาดาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
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 2.3 นำผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพื่อสรุปปัญหาของระบบประปาหมู่บ้านของแต่ละแห่ง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อยกระดับระบบประปาหมู่บ้าน 

หลังจากการดำเนินการวิเคราะห์ผลการดำเนินการประเมินคุณภาพระบบประปา และผลการ
วิเคราะห์วิเคราะห์คุณภาพน้ำในแต่ละแห่งแล้ว กองการจัดสรรน้ำได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียด สรุปการ
ประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ของกรมทรัพยากรน้ำ 
และข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบประปา หลังการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านในแต่ละแห่ง ส่งให้
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 - 11 เพื่อพิจารณาแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบผล และใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินการกับระบบประปาแห่งอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต่อไป      
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สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน                                   45 

 

3.ภาคผนวก 
                        

• ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

• ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
• โปรแกรม/คู่มือการใช้งานแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  

และคู่มือการดูแลบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

• ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 – 11 และกองการจัดสรรน้ำ 
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ผลการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 

ระบบประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 1 กำแพงเพชร โกสัมพีนคร โกสัมพ ี 25 6,9,13,23 บ้านเนินมะกอก อบต.โกสมัพ ี ผิวดิน พอใช้    

2 1 กำแพงเพชร คลองขลุง ท่ามะเขือ 9   บ้านหนองจอกพัฒนา อบต.ท่ามะเขือ บาดาล ดี    

3 1 กำแพงเพชร คลองขลุง แม่ลาด 2   บ้านแม่ลาดใหญ ๋ อบต.แม่ลาด บาดาล พอใช้    

4 1 กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย 15   บ้านทุ่งทรายเหนือ อบต.ทุ่งทราย บาดาล ดี    
5 1 กำแพงเพชร พรานกระต่าย เขาคีริส 2   บ้านคุยป่ายาง ทต.เขาคีรสิ บาดาล พอใช้    

6 1 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ท่าขุนราม 5   บ้านใหม่สุวรรณภูม ิ อบต.ท่าขุนราม บาดาล ดี    

7 1 กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร สระแก้ว 12   บ้านหนองแผ่นดิน อบต.สระแก้ว บาดาล พอใช้    

8 1 เชียงราย ป่าแดด ป่าแดด 11   บ้านเวียงเดิม ทต.ป่าแดด บาดาล พอใช้    

9 1 เชียงราย พาน ทรายขาว 11   บ้านร่องธารกลาง อบต.ทรายขาว ผิวดิน พอใช้    

10 1 เชียงราย พาน แม่อ้อ 10 17 บ้านแม่แก้วเหนือ อบต.แม่อ้อ ผิวดิน พอใช้    

11 1 เชียงราย พาน สันกลาง 15   บ้านแม่คาวดวงด ี อบต.สันกลาง บาดาล พอใช้    

12 1 เชียงราย เวียงป่าเป้า ป่าง้ิว 4   บ้านร่องกู ่ ทต.ป่าง้ิว บาดาล พอใช้    

13 1 เชียงราย เวียงป่าเป้า แม่เจดีย ์ 3   บ้านสา อบต.แม่เจดีย ์ บาดาล ดีมาก    

14 1 เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง 3   บ้านทุ่งม่าน ทต.เวียงกาหลง บาดาล พอใช้    

15 1 เชียงใหม ่ จอมทอง บ้านแปะ 15   บ้านดงเย็น ทต.บ้านแปะ บาดาล พอใช้    

16 1 เชียงใหม ่ แม่แตง บ้านเป้า 4   บ้านเป้า อบต.บ้านเป้า บาดาล พอใช้    

17 1 เชียงใหม ่ สันทราย ป่าไผ ่ 2   บ้านหนองเต่าดำ ทต.ป่าไผ ่ บาดาล พอใช้    

18 1 เชียงใหม ่ สันทราย หนองจ๊อม 9   บ้านต้นจันทร ์ ทต.หนองจ๊อม บาดาล พอใช้    

19 1 เชียงใหม ่ สันป่าตอง ท่าวังพร้าว 7   บ้านต้นแหนน้อย อบต.ท่าวังพร้า บาดาล พอใช้    

20 1 เชียงใหม ่ สันป่าตอง ทุ่งสะโตก 6 7 บ้านร้อง ทต.ทุ่งสะโตก บาดาล พอใช้    
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 

ระบบประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
21 1 เชียงใหม ่ สารภ ี ชมภู 6   บ้านบุปผาราม ทต.ชมภ ู บาดาล ดี    

22 1 เชียงใหม ่ หางดง ขุนคง 5   บ้านขุนคง อบต.ขุนคง บาดาล ดี    

23 1 เชียงใหม ่ หางดง บ้านแหวน 2 3 บ้านโขงขาว ทต.บ้านแหวน บาดาล ดี    
24 1 ตาก บ้านตาก เกาะตะเภา 7 9 บ้านแม่ยะ อบต.เกาะตะเภา ผิวดิน พอใช้    

25 1 ตาก บ้านตาก ตากออก 11   บ้านวังไม้ส้าน อบต.ตากออก ผิวดิน พอใช้    

26 1 ตาก บ้านตาก แม่สลดิ 2   บ้านแม่สลิด อบต.แม่สลิด บาดาล ดี    

27 1 ตาก เมืองตาก น้ำรึม 3   บ้านบ่อไม้หว้า อบต.น้ำรึม บาดาล พอใช้    

28 1 ตาก เมืองตาก หนองบัวเหนือ 3   บ้านปากห้วยไม้งาม อบต.หนองบัวเหนือ ผิวดิน พอใช้    

29 1 ตาก สามเงา ยกกระบัตร 12 6 บ้านสองแควพัฒนา อบต.ยกกระบตัร บาดาล ดี    

30 1 ตาก สามเงา วังหมัน 1   บ้านปากทางเขื่อน อบต.วังหมัน บาดาล ดีมาก    
31 1 พะเยา ดอกคำใต ้ ดงสุวรรณ 8   บ้านดงหลวง อบต.ดงสุวรรณ บาดาล พอใช้    

32 1 พะเยา ดอกคำใต ้ บ้านปิน 5   บ้านง้ิวงาม อบต.บ้านปิน บาดาล พอใช้    

33 1 พะเยา ดอกคำใต ้ ห้วยลาน 10   บ้านใหม่แท่นคำ ทต.ห้วยลาน บาดาล พอใช้    

34 1 พะเยา เมืองพะเยา แม่นาเรือ 16   บ้านแม่นาเรือปง อบต.แม่นาเรือ บาดาล ดีมาก    

35 1 ลำปาง  วังเหนือ วังซ้าย 8   บ้านแม่สุขเหนือ อบต.วังซ้าย บาดาล ดี    

36 1 ลำปาง เถิน แม่ปะ 2   บ้านแม่ปะแพะ อบต.แม่ปะ ผิวดิน พอใช้    

37 1 ลำปาง เถิน แม่มอก 8   บ้านห้วยเกาะหลวง ทต.แม่มอก ผิวดิน พอใช้    

38 1 ลำปาง เถิน เวียงมอก 3   บ้านสะเลียมหวาน ทต.เวียงมอก ผิวดิน พอใช้    

39 1 ลำปาง เมืองปาน ทุ่งกว๋าว 8   บ้านทุ่งจี ้ อบต.ทุ่งกว๋าว บาดาล พอใช้    

40 1 ลำปาง เมืองลำปาง บ้านเป้า 11   บ้านทุ่งม่านใต้ อบต.บ้านเป้า ผิวดิน ดี    

41 1 ลำปาง แม่พริก แม่ปุ 4   บ้านโป่งขาม ทต.แม่ป ุ ผิวดิน ดี    
42 1 ลำปาง วังเหนือ วังทรายคำ 2   บ้านดง อบต.วังทรายคำ บาดาล พอใช้   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 

ระบบประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
43 1 ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ 6    บ้านป่าสัก ทต.บ้านธิ บาดาล พอใช้    

44 1 ลำพูน บ้านธิ ห้วยยาบ 5   บ้านป่าตึง อบต.ห้วยยาบ บาดาล พอใช้    

45 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง ศรีเตีย้ 6   บ้านศรีเจริญ ทต.ศรีเตี้ย บาดาล ดี    

46 1 ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว 4   บ้านดอยแดน อบต.เหลา่ยาว บาดาล พอใช้    

47 1 ลำพูน ป่าซาง ท่าตุ้ม 2   บ้านหนองบัว อบต.ท่าตุ้ม บาดาล พอใช้    

48 1 ลำพูน เมืองลำพูน ต้นธง 2   บ้านสันต้นธง ทต.ต้นธง บาดาล ดี    

49 1 ลำพูน แม่ทา ทาสบเสา้ 1   บ้านทาสบเส้า ทต.ทาสบเส้า บาดาล พอใช้    

50 1 ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง 11   บ้านดงใต้พัฒนา ทต.วังผาง บาดาล พอใช้    

51 2 ชัยนาท เนินขาม กะบกเตี้ย 9   บ้านซับปลากระป๋อง อบต.กะบกเตีย้ ผิวดิน พอใช้    

52 2 ชัยนาท เนินขาม เนินขาม 2   บ้านเนินขาม ทต.เนินขาม ผิวดิน พอใช้    

53 2 ชัยนาท เนินขาม สุขเดือนห้า 13   บ้านหนองโปร่ง อบต.สุขเดือนห้า ผิวดิน พอใช้    

54 2 ชัยนาท มโนรมย ์ คุ้งสำเภา 4   บ้านคุ้งสำเภา ทต.คุ้มสำเภา ผิวดิน ดีมาก    

55 2 ชัยนาท มโนรมย ์ ท่าฉนวน 9   บ้านสะพานหิน อบต.ท่าฉนวน บาดาล ดี    
56 2 ชัยนาท มโนรมย ์ ไร่พัฒนา 2   บ้านหนองมะขาม อบต.ไร่พัฒนา บาดาล พอใช้    

57 2 ชัยนาท มโนรมย ์ วัดโคก 2   บ้านหนองม่วง อบต.วัดโคก บาดาล พอใช้    

58 2 ชัยนาท มโนรมย ์ ศิลาดาน 2   บ้านศิลาดาน ทต.ศิลาดาน บาดาล พอใช้    

59 2 ชัยนาท มโนรมย ์ หางน้ำสาคร 4   บ้านหางน้ำสาคร ทต.หางน้ำสาคร ผิวดิน ดีมาก    

60 2 ชัยนาท มโนรมย ์ อู่ตะเภา 4   บ้านท่าอู ่ อบต.อู่ตะเภา ผิวดิน ดีมาก    

61 2 นครสวรรค ์ โกรกพระ โกรกพระ 1   บ้านหัวแหลม อบต.โกรกพระ ผิวดิน ดี    

62 2 นครสวรรค ์ โกรกพระ บางประมุง 8   บ้านหนองโพธิ ์ ทต.บางประมุง ผิวดิน ดีมาก    
63 2 นครสวรรค ์ โกรกพระ ยางตาล 5   บ้านยางตาล อบต.ยางตาล ผิวดิน พอใช้    
64 2 นครสวรรค ์ โกรกพระ ศาลาแดง 4   บ้านกระจังงาม อบต.ศาลาแดง บาดาล พอใช้   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ 
ใช้
น้ำ
ร่วม 

ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 

ระบบประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
65 2 นครสวรรค ์ โกรกพระ หาดสูง 6   บ้านเนินหญ้าคา อบต.หาดสูง บาดาล พอใช้    

66 2 นครสวรรค ์ พยุหะคีร ี เขาทอง 11   บ้านฉอกสวรรค ์ อบต.เขาทอง บาดาล พอใช้    

67 2 นครสวรรค ์ พยุหะคีร ี ม่วงหัก 3   บ้านหางน้ำ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก บาดาล พอใช้    

68 2 นครสวรรค ์ พยุหะคีร ี ย่านมัทร ี 7   บ้านหาดสะแก อบต.ย่านมัทร ี ผิวดิน พอใช้    

69 2 นครสวรรค ์ พยุหะคีร ี สระทะเล 11   บ้านธารหวาย อบต.สระทะเล บาดาล พอใช้    

70 2 นครสวรรค ์ เมืองนครสวรรค ์ ตะเคียนเลื่อน 6   บ้านเกาะหงษ์ อบต.ตะเคียนเลื่อน บาดาล ดีมาก    

71 2 นนทบุรี ไทรน้อย ขุนศรี 6   บ้านวัดยอดพระพิมล อบต.ขุนศร ี บาดาล พอใช้    

72 2 นนทบุรี ไทรน้อย คลองขวาง 3   บ้านคลองขวาง อบต.คลองขวาง บาดาล พอใช้    

73 2 นนทบุรี ไทรน้อย ทวีวัฒนา 5   บ้านคลองหนึ่ง อบต.ทวีวัฒนา บาดาล พอใช้    
74 2 นนทบุรี ไทรน้อย ไทรใหญ ่ 8   บ้านคลองสอง อบต.ไทรใหญ ่ บาดาล พอใช้    
75 2 ปทุมธาน ี คลองหลวง คลองเจ็ด 4   บ้านคลองเจ็ด อบต.คลองเจด็ บาดาล พอใช้    
76 2 ปทุมธาน ี คลองหลวง คลองหก 11   บ้านคลองหก อบต.คลองหก บาดาล พอใช้    
77 2 ปทุมธาน ี คลองหลวง คลองห้า 8   บ้านคลองห้า อบต.คลองห้า บาดาล พอใช้    

78 2 ปทุมธาน ี ลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง 3   บ้านคลองโพธิ ์ อบต.คูบางหลวง บาดาล พอใช้    

79 2 ปทุมธาน ี ลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน 2   บ้านคลองบางหลวง อบต.บ่อเงิน บาดาล พอใช้    

80 2 ปทุมธาน ี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว 3   บ้านคลองลาดหลมุแก้ว อบต.ลาดหลมุแก้ว บาดาล พอใช้    

81 2 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ จำปา 5   บ้านโพธ์ิไทร อบต.จำปา ผิวดิน พอใช้    

82 2 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ บ้านร่อม 2   บ้านร่อม อบต.บ้านร่อม บาดาล พอใช้    

83 2 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ โพธิ์เอน 6   บ้านใหม่สามเรือน อบต.โพธ์ิเอน ผิวดิน พอใช้    

84 2 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ วังแดง 8   บ้านบึง อบต.วังแดง บาดาล พอใช้    

85 2 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง บ่อโพง 4   บ้านท่าช้าง อบต.บ่อโพง บาดาล พอใช้    
86 2 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง บ้านชุ้ง 6   บ้านชุ้ง อบต.บ้านชุ้ง บาดาล พอใช้   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ 
ใช้น้ำ
ร่วม 

ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 
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น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
87 2 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ปากจั่น 3   บ้านปากจั่น อบต.ปากจั่น ผิวดิน พอใช้    

88 2 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง หนองปลิง 1   บ้านมาบพระจันทร ์ อบต.หนองปลิง บาดาล พอใช้    

89 2 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านกลึง 4   บ้านท้ายวัด อบต.บ้านกลึง บาดาล พอใช้    

90 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน ขยาย 6   บ้านขยาย อบต.โพธ์ิสามต้น บาดาล พอใช้    

91 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บางเดื่อ 1   บ้านพระงาม อบต.บางเดื่อ บาดาล พอใช้    

92 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน พุทเลา 8   บ้านนนทรี อบต.พุทเลา บาดาล พอใช้    

93 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน หันสัง 7   บ้านหันสัง อบต.หันสัง บาดาล พอใช้    

94 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บางประแดง 2   บ้านกลิ้ง อบต.บางประแดง บาดาล พอใช้    

95 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บ้านโพ 3   บ้านโพ อบต.บ้านโพ บาดาล ดีมาก    
96 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน บ้านหว้า 2   บ้านหว้า อบต.บ้านหว้า บาดาล พอใช้    

97 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน สามเรือน 2   บ้านสามเรือน อบต.สามเรือน บาดาล พอใช้    
98 2 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ่ ท่าดินแดง 2   บ้านเหนือวัด อบต.ท่าดินแดง ผิวดิน พอใช้    

99 2 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ่ นาค ู 1   บ้านนาค ู อบต.นาค ู บาดาล พอใช้    

100 2 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ่ บ้านแค 8   บ้านกด อบต.บ้านแค บาดาล พอใช้    

101 2 พระนครศรีอยุธยา ผักไห ่ ลาดชิด 6   บ้านลาดชิด อบต.ลาดชิด บาดาล พอใช้    

102 2 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ภูเขาทอง 2   บ้านภูเขาทอง อบต.ภูเขาทอง ผิวดิน ด ี    

103 2 ลพบุร ี ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง 11   บ้านกล้วย อบต.ท่าวุ้ง บาดาล พอใช้    

104 2 ลพบุร ี บ้านหมี ่ บ้านชี 1   บ้านท้องคุ้ง อบต.บ้านช ี ผิวดิน พอใช้    

105 2 ลพบุร ี บ้านหมี ่ ไผ่ใหญ ่ 3   บ้านโป่ง อบต.ไผ่ใหญ ่ บาดาล พอใช้    

106 2 ลพบุร ี บ้านหมี ่ สายห้วยแก้ว 1   บ้านหนองหินใหญ่ อบต.สายห้วยแก้ว ผิวดิน พอใช้    

107 2 ลพบุร ี บ้านหมี ่ หนองกระเบียน 6   บ้านสระใหญ ่ อบต.หนองกระเบียน ผิวดิน พอใช้    
108 2 ลพบุร ี บ้านหมี ่ หนองทรายขาว 4   บ้านสระเตย อบต.หนองทรายขาว ผิวดิน พอใช้   
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109 2 ลพบุร ี บ้านหมี ่ หนองเมือง 3   บ้านหนองเมือง อบต.หนองเมือง ผิวดิน ดีมาก    

110 2 ลพบุร ี พัฒนานิคม ชอนน้อย 1   บ้านห้วยสำราญ อบต.ชอนน้อย บาดาล พอใช้    

111 2 ลพบุร ี พัฒนานิคม ดีลัง 7   บ้านดีลัง ทต.ดีลัง บาดาล พอใช้    

112 2 ลพบุร ี พัฒนานิคม น้ำสุด 1   บ้านน้ำสุด อบต.น้ำสุด บาดาล พอใช้    

113 2 ลพบุร ี พัฒนานิคม หนองบัว 6   บ้านซอย 27 อบต.หนองบัว บาดาล พอใช้    

114 2 ลพบุร ี เมืองลพบุร ี กกโก 3   บ้านดงน้อย ทต.กกโก บาดาล ปรับปรุง    

115 2 ลพบุร ี เมืองลพบุร ี โคกกระเทียม 5   บ้านโคกกระเทียม อบต.โคกกระเทียม ผิวดิน ปรับปรุง    

116 2 ลพบุร ี เมืองลพบุร ี โคกลำพาน 1   บ้านโคกกระถิน อบต.โคกลำพาน บาดาล พอใช้    

117 2 ลพบุร ี เมืองลพบุร ี ดอนโพธ์ิ 5   บ้านศีรษะกระบือ อบต.ดอนโพธิ ์ บาดาล พอใช้    

118 2 ลพบุร ี เมืองลพบุร ี บางขันหมาก 9   บ้านบางขันหมาก อบต.บางขันหมาก ผิวดิน ดีมาก    

119 2 ลพบุร ี เมืองลพบุร ี บ้านข่อย 11   บ้านข่อยใต้ อบต.บ้านข่อย บาดาล พอใช้    

120 2 ลพบุร ี เมืองลพบุร ี โพธิ์ตร ุ 2   บ้านบำหร ุ อบต.โพธ์ิตร ุ บาดาล พอใช้    

121 2 สระบรุ ี แก่งคอย ตาลเดี่ยว 5   บ้านหลุบเลา อบต.ตาลเดี่ยว ผิวดิน พอใช้    
122 2 สระบรุ ี แก่งคอย ท่าคล้อ 8   บ้านท่าศาลา อบต.ท่าคล้อ บาดาล พอใช้    

123 2 สระบรุ ี แก่งคอย บ้านป่า 1   บ้านวังกวาง อบต.บ้านป่า ผิวดิน ดี    

124 2 สระบรุ ี แก่งคอย ห้วยแห้ง 7   บ้านไร ่ อบต.ห้วยแห้ง ผิวดิน พอใช้    

125 2 สระบรุ ี แก่งคอย หินซ้อน 5   บ้านซับม่วง อบต.หินซ้อน บาดาล พอใช้    

126 2 สระบรุ ี เฉลิมพระเกียรต ิ เขาดินพัฒนา 2   บ้านเขาดิน อบต.เขาดินพัฒนา บาดาล พอใช้    

127 2 สระบรุ ี เฉลิมพระเกียรต ิ บ้านแก้ง 4   บ้านสูงยาง อบต.บ้านแก้ง ผิวดิน พอใช้    

128 2 สระบรุ ี เฉลิมพระเกียรต ิ ผึ้งรวง 5   บ้านผึ้งรวง อบต.ผึ้งรวง ผิวดิน พอใช้    

129 2 สระบรุ ี เฉลิมพระเกียรต ิ พุแค 5   บ้านวังเลน อบต.พุแค บาดาล พอใช้    
130 2 สระบรุ ี เฉลิมพระเกียรต ิ หน้าพระลาน 4   บ้านเขารวก อบต.หน้าพระลาน บาดาล พอใช้   



 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน                                                                                                                                      52 

 

ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 

ระบบประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
131 2 สระบรุ ี เฉลิมพระเกียรต ิ ห้วยบง 7   บ้านหนองม่วง อบต.ห้วยบง ผิวดิน พอใช้    

132 2 สระบรุ ี พระพุทธบาท ธารเกษม 2   บ้านโพธ์ิพร้อมจิตร ทต.ธารเกษม บาดาล พอใช้    

133 2 สระบรุ ี พระพุทธบาท นายาว 1   บ้านสระลำใย ทต.นายาว บาดาล พอใช้    

134 2 สระบรุ ี พระพุทธบาท พุคำจาน 1   บ้านคลองม่วง อบต.พุคำจาน บาดาล พอใช้    

135 2 สระบรุ ี มวกเหล็ก ซับสนุ่น 1   บ้านซับสนุ่น อบต.ซับสนุ่น บาดาล พอใช้    

136 2 สระบรุ ี มวกเหล็ก ลำสมพุง 9   บ้านลำน้ำอ้อย อบต.ลำสมพุง บาดาล พอใช้    

137 2 สระบรุ ี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ 11   บ้านซับลำใย อบต.หนองย่างเสือ บาดาล พอใช้    

138 2 สระบรุ ี วิหารแดง คลองเรือ 8   บ้านหนองสะอางค ์ อบต.คลองเรือ บาดาล พอใช้    

139 2 สระบรุ ี วิหารแดง บ้านลำ 3   บ้านป่ายาง อบต.บ้านลำ ผิวดิน พอใช้    

140 2 สระบรุ ี วิหารแดง หนองสรวง 2   บ้านหนองรี อบต.หนองสรวง ผิวดิน พอใช้    

141 2 สิงห์บุร ี ท่าช้าง พิกุลทอง 1   บ้านอกโรย ทต.ถอนสมอ บาดาล พอใช้    

142 2 สิงห์บุร ี พรหมบุร ี บางน้ำเชี่ยว 6   วัดโพธิ์เอน ทต.บางน้ำเชี่ยว บาดาล พอใช้    

143 2 สิงห์บุร ี พรหมบุร ี บ้านแป้ง 4   บ้านเสาธงทอง อบต.บ้านแป้ง บาดาล ดี    

144 2 สิงห์บุร ี พรหมบุร ี บ้านหม้อ 5   บ้านเก่า อบต.บ้านหม้อ บาดาล พอใช้    

145 2 สิงห์บุร ี พรหมบุร ี พรหมบุร ี 5   บ้านอัมพวันใต้ ทต.พรหมบรุ ี บาดาล พอใช้    

146 2 สิงห์บุร ี พรหมบุร ี พระงาม 1   บ้านชีปะขาว อบต.พระงาม บาดาล พอใช้    

147 2 สิงห์บุร ี พรหมบุร ี หัวป่า 1   บ้านจวนเก่า อบต. โรงช้าง บาดาล พอใช้    

148 2 สิงห์บุร ี เมืองสิงห์บุร ี จักรสีห ์ 5   บ้านจักรสีห ์ อบต.จักรสีห ์ บาดาล พอใช้    

149 2 สิงห์บุร ี เมืองสิงห์บุร ี ต้นโพธ์ิ 2   บ้านพระทราย (1) อบต.ต้นโพธ์ิ บาดาล พอใช้    

150 2 สิงห์บุร ี เมืองสิงห์บุร ี หัวไผ ่ 2   บ้านหัวไผ ่ อบต.หัวไผ ่ บาดาล พอใช้    

151 2 อ่างทอง ป่าโมก บางเสด็จ 6   บ้านบางเสดจ็ อบต.บางเสด็จ บาดาล พอใช้    
152 2 อ่างทอง ป่าโมก โผงเผง 1   บ้านเลน อบต.โผงเผง บาดาล พอใช้   
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153 2 อ่างทอง ป่าโมก สายทอง 4   บ้านสายทอง อบต.สายทอง บาดาล พอใช้    

154 2 อ่างทอง ป่าโมก เอกราช 3   บ้านเสือดาว อบต.เอกราช บาดาล พอใช้    

155 2 อ่างทอง โพธิ์ทอง บางพลับ 4   บ้านบางพลับ อบต.บางพลับ บาดาล พอใช้    

156 2 อ่างทอง โพธิ์ทอง อินทประมูล 2   บ้านอินทประมลู อบต.อินทประมลู บาดาล พอใช้    

157 2 อ่างทอง เมืองอ่างทอง คลองวัว 2   บ้านคลองวัว อบต.คลองวัว บาดาล พอใช้    

158 2 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดกรวด 3   บ้านตลาดกรวด อบต.ตลาดกรวด บาดาล พอใช้    

159 2 อ่างทอง เมืองอ่างทอง บ้านแห 2   บ้านโพสะ อบต.บ้านแห บาดาล พอใช้    

160 2 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ป่าง้ิว 5   บ้านโรงนา อบต.ป่างิ้ว บาดาล พอใช้    

161 2 อุทัยธาน ี ทัพทัน เขาขี้ฝอย 6   บ้านเขาแหลม ทต.ทัพทัน บาดาล ดีมาก    

162 2 อุทัยธาน ี ทัพทัน ตลุกดู ่ 13   บ้านสวนขวัญ ทต.ตลุกดู ่ ผิวดิน พอใช้    

163 2 อุทัยธาน ี เมืองอุทัยธาน ี ท่าซุง 2   บ้านท่าซุง อบต. ท่าซุง บาดาล ดี    

164 2 อุทัยธาน ี เมืองอุทัยธาน ี หาดทนง 4   บ้านสะพานหิน ทต.หาดทนง บาดาล ดี    

165 2 อุทัยธาน ี ลานสัก ลานสัก 2   บ้านลานสัก ทต.ลานสัก บาดาล พอใช้    

166 2 อุทัยธาน ี ลานสัก ลานสัก 10   บ้านสุขเสถยีร อบต.ลานสัก ผิวดิน ปรับปรุง    

167 2 อุทัยธาน ี สว่างอารมณ ์ พลวงสองนาง 3   บ้านหนองกี ่ ทต.พลวงสองนาง ผิวดิน พอใช้    

168 2 อุทัยธาน ี ห้วยคต ทองหลาง 2   บ้านสมอทอง อบต.ทองหลาง บาดาล พอใช้    

169 2 อุทัยธาน ี ห้วยคต สุขฤทัย 3   บ้านทุ่งสาล ี อบต.สุขฤทัย บาดาล พอใช้    

170 2 อุทัยธาน ี ห้วยคต ห้วยคต 1   บ้านชุมทหาร อบต.ห้วยคต ผิวดิน พอใช้    

171 3 นครพนม ธาตุพนม น้ำก่ำ 18   บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา ทต.น้ำก่ำ ผิวดิน พอใช้    

172 3 นครพนม นาแก บ้านแก้ง 1   บ้านแก้ง นาแกน้อย อบต.บ้านแก้ง บาดาล พอใช้    

173 3 นครพนม เรณูนคร ท่าลาด 7   บ้านสร้างเม็ก อบต.ท่าลาด ผิวดิน พอใช้    
174 3 นครพนม วังยาง ยอดชาด 4   บ้านหนองบึง อบต.ยอดชาด บาดาล พอใช้   
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175 3 เลย วังสะพุง เขาหลวง 6   บ้านนาซำแซง อบต.เขาหลวง บาดาล พอใช้    

176 3 เลย วังสะพุง ปากปวน 5   บ้านป่าเป้า ทต.ปากปวน ผิวดิน พอใช้    

177 3 เลย วังสะพุง ผาบิ้ง 1   บ้านนาแก อบต.ผาบิ้ง ผิวดิน พอใช้    

178 3 เลย วังสะพุง ศรีสงคราม 7   บ้านห้วยทรายคำ ทต.ศรีสงคราม บาดาล พอใช้    

179 3 เลย เอราวัณ ทรัพย์ไพรวลัย ์ 7   บ้านใหม่ทับเจรญิ อบต.ทรัพย์ไพรวัลย ์ บาดาล พอใช้    

180 3 เลย เอราวัณ ผาอินทร์แปลง 1   บ้านหนองใหญ่ ทต.ผาอินทร์แปลง บาดาล ดี    

181 3 เลย เอราวัณ เอราวัณ 7   บ้านโคกกรัง ทต.เอราวณั บาดาล พอใช้    

182 3 สกลนคร เจริญศิลป ์ เจริญศิลป ์ 9   บ้านกุดนาขาม อบต.เจรญิศิลป์ ผิวดิน พอใช้    

183 3 สกลนคร พรรณานคิม ช้างมิ่ง 4   บ้านหนองโคก อบต.ช้างมิ่ง ผิวดิน ดี    

184 3 สกลนคร พังโคน พังโคน 4   บ้านโนนสูง ทต.พังโคน ผิวดิน พอใช้    

185 3 สกลนคร พังโคน ไฮหย่อง 2   บ้านไฮหย่อง ทต.ไฮหย่อง ผิวดิน พอใช้    

186 3 สกลนคร เมืองสกลนคร เชียงเครือ 1   บ้านเชียงเครือ ทต.เชียงเครือ ผิวดิน ดีมาก    

187 3 สกลนคร เมืองสกลนคร ดงมะไฟ 5   บ้านนากับแก ้ อบต.ดงมะไฟ บาดาล พอใช้    

188 3 สกลนคร สว่างแดนดิน ค้อใต้ 3   บ้านขาม อบต.ค้อใต ้ ผิวดิน พอใช้    

189 3 สกลนคร สว่างแดนดิน คำสะอาด 12   บ้านคำสะอาดพัฒนา อบต.คำสะอาด บาดาล พอใช้    

190 3 สกลนคร สว่างแดนดิน บงใต้ 1   บ้านกุดจิก ทต.บงใต ้ ผิวดิน พอใช้    

191 3 สกลนคร สว่างแดนดิน แวง 2   บ้านโนนสู่ขวัญ อบต.แวง ผิวดิน พอใช้    

192 3 หนองคาย ท่าบ่อ กองนาง 1   บ้านกองนาง ทต.กองนาง ผิวดิน พอใช้    

193 3 หนองคาย โพนพิสัย กุดบง 12 8 บ้านโนนฤาษีใหม ่ อบต.กุดบง ผิวดิน พอใช้    
194 3 หนองคาย โพนพิสัย นาหนัง 1   บ้านนาหนัง อบต.นาหนัง ผิวดิน ดี    

195 3 หนองคาย โพนพิสัย บ้านผือ 1 2 บ้านผือ อบต.บ้านผือ ผิวดิน ดีมาก    
196 3 หนองคาย โพนพิสัย วัดหลวง 16   บ้านโคกเจริญ อบต.วัดหลวง บาดาล พอใช้   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ 
ใช้
น้ำ
ร่วม 

ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 
ระบบ
ประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
197 3 หนองคาย โพนพิสัย เหล่าต่างคำ 2   บ้านต่างคำวิทยา อบต.ผาสุก ผิวดิน พอใช้    

198 3 หนองบัวลำภ ู เมืองหนองบัวลำภ ู กุดจิก 7   บ้านโนนสว่าง อบต.กุดจิก บาดาล พอใช้    

199 3 หนองบัวลำภ ู เมืองหนองบัวลำภ ู โนนทัน 5   บ้านอ่างบูรพา อบต.โนนทัน ผิวดิน ดี    

200 3 หนองบัวลำภ ู ศรีบุญเรือง โนนม่วง 10   บ้านห้วยไร ่ อบต.โนนม่วง บาดาล พอใช้    

201 3 หนองบัวลำภ ู ศรีบุญเรือง โนนสะอาด 15   บ้านศรีภูทอง ทต.โนนสะอาด ผิวดิน ปรับปรุง    

202 3 หนองบัวลำภ ู ศรีบุญเรือง หนองบัวใต้ 4   บ้านจอมบึงพัฒนา อบต.หนองบัวใต้ บาดาล ดี    

203 3 อุดรธาน ี กุดจับ กุดจับ 3   บ้านดงพัง อบต.กุดจับ ผิวดิน พอใช้    

204 3 อุดรธาน ี กุดจับ สร้างก่อ 2   บ้านนาหนองทุ่ม อบต.สรา้งก่อ บาดาล พอใช้    

205 3 อุดรธาน ี กุมภวาป ี แชแล 11   บ้านหนองแวงน้อย ทต.แชแล ผิวดิน พอใช้    

206 3 อุดรธาน ี กุมภวาป ี ท่าลี ่ 3   บ้านเหล่าหมากจันทร ์ อบต.ท่าลี ่ บาดาล พอใช้    

207 3 อุดรธาน ี กุมภวาป ี ผาสุก 7   บ้านหนองแวง อบต.ผาสุก ผิวดิน พอใช้    

208 3 อุดรธาน ี กุมภวาป ี เวียงคำ 16   บ้านโนนงาม ทต.เวียงคำ บาดาล ดี    

209 3 อุดรธาน ี กุมภวาป ี สีออ 6   บ้านหนองแดง อบต.สีออ ผิวดิน พอใช้    

210 3 อุดรธาน ี กุมภวาป ี หนองหว้า 7   บ้านหนองหว้า ทต.หนองหว้า ผิวดิน พอใช้    

211 3 อุดรธาน ี ไชยวาน หนองหลัก 1   บ้านหนองหลัก อบต.หนองหลัก ผิวดิน ดีมาก    

212 3 อุดรธาน ี นายูง นายูง 2   บ้านสว่าง ทต.นายูง บาดาล ดีมาก    

213 3 อุดรธาน ี โนนสะอาด โนนสะอาด 9   บ้านสายเจริญสุข ทต.หนองแวงโนนสะอาด ผิวดิน พอใช้    

214 3 อุดรธาน ี โนนสะอาด โพธิ์ศรีสำราญ 4   บ้านกุดดอกคำ อบต.โพธ์ิศรสีำราญ ผิวดิน พอใช้    

215 3 อุดรธาน ี โนนสะอาด หนองกุงศรี 11   บ้านลานเหล่า อบต.หนองกุงศรี ผิวดิน ดี    

216 3 อุดรธาน ี บ้านผือ จำปาโมง 4 17 บ้านเหล่าคราม อบต.จำปาโมง ผิวดิน พอใช้    

217 3 อุดรธาน ี บ้านผือ เมืองพาน 2   บ้านใหม่ อบต.เมืองพาน ผิวดิน พอใช้    
218 3 อุดรธาน ี พิบูลย์รักษ์ ดอนกลอย 7   บ้านดอนกลอยศรีวิไล อบต.ดอนกลอย ผิวดิน ดีมาก   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ 
ใช้
น้ำ
ร่วม 

ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 
ระบบ
ประปา 

ผลการประเมิน 
ระบบประปาหมูบ่้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
219 3 อุดรธาน ี หนองหาน บ้านเชียง 14   บ้านดูนคำ อบต.บ้านเชียง บาดาล พอใช้    

220 3 อุดรธาน ี หนองหาน โพนงาม 4   บ้านหนองทุ่งยั้ง อบต.โพนงาม ผิวดิน ดี    

221 4 กาฬสินธุ ์  หนองกุงศรี  หนองสรวง 7   บ้านทับปลา  ทต.หนองสรวง ผิวดิน พอใช้    

222 4 กาฬสินธุ ์ ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง 4   บ้านวังเดือนห้า  อบต.โนนศิลาเลิง ผิวดิน พอใช้    

223 4 กาฬสินธุ ์ ดอนจาน ดงพยุง 7   บ้านแก้งนาง  อบต.ดงพยุง ผิวดิน พอใช้    

224 4 กาฬสินธุ ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี  7   บ้านอ่างคำ  อบต.สะอาดไชยศรี  ผิวดิน พอใช้    

225 4 กาฬสินธุ ์ นามน ยอดแกง 3   บ้านแห ่ อบต.ยอดแกง ผิวดิน พอใช้    

226 4 กาฬสินธุ ์ นามน  หลักเหลี่ยม  5   บ้านสังคมพัฒนา  อบต.หลักเหลี่ยม  ผิวดิน พอใช้    

227 4 กาฬสินธุ ์ เมืองกาฬสินธุ ์ เชียงเครือ 1   บ้านเชียงเครือ  ทต.เชียงเครือ บาดาล พอใช้    

228 4 กาฬสินธุ ์ เมืองกาฬสินธุ ์ ลำพาน 7   บ้านท่าแสง ทต.ลำพาน ผิวดิน ดีมาก    

229 4 กาฬสินธุ ์ สหัสขันธ ์ โนนศิลา  9   บ้านม่วงเหนือ  ทต.โนนศิลา  ผิวดิน ปรับปรุง    

230 4 กาฬสินธุ ์ สหัสขันธ ์ โนนน้ำเกลีย้ง  2   บ้านห้วยเสือเต้น  ทต.โนนน้ำเกลี้ยง  ผิวดิน พอใช้    

231 4 กาฬสินธุ ์ หนองกุงศรี เสาเล้า  10   บ้านโนนมีกิจ  อบต.เสาเล้า  บาดาล ปรับปรุงเร่งด่วน    

232 4 กาฬสินธุ ์ ห้วยผึ้ง  คำบง 6   บ้านปลาขาว ทต.คำบง ผิวดิน พอใช้    

233 4 ขอนแก่น กระนวน หนองโน 1 6,7 บ้านหนองโน ทต.หนองโน ผิวดิน พอใช้    

234 4 ขอนแก่น น้ำพอง ท่ากระเสริม 5   บ้านท่ากระเสรมิ  อบต.ท่ากระเสรมิ ผิวดิน พอใช้    

235 4 ขอนแก่น น้ำพอง บัวเงิน 11   บ้านดงเย็น   อบต.บัวเงิน ผิวดิน พอใช้    

236 4 ขอนแก่น น้ำพอง หัวนาคำ 3   บ้านน้ำสามวัง  อบต.หัวนาคำ ผิวดิน พอใช้    

237 4 ขอนแก่น บ้านฝาง โคกงาม 6   บ้านคำหญ้าแดง ทต.โคกงาม ผิวดิน พอใช้    

238 4 ขอนแก่น ภูเวียง หนองกุงเซิน 8   บ้านหนองกุงเซิน อบต.หนองกุงเซิน บาดาล พอใช้    

239 4 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บึงเนียม 8   บ้านสงเปลือย ทต.บึงเนียม ผิวดิน ปรับปรุง    
240 4 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา 4   บ้านห้วยซัน ทม.ศิลา ผิวดิน พอใช้   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ 
ใช้น้ำ
ร่วม 

ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 

ระบบประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
241 4 ขอนแก่น เวียงเก่า เขาน้อย  4   บ้านนาแพง  อบต.เขาน้อย  ผิวดิน ปรับปรุง    

242 4 ขอนแก่น แวงน้อย ท่าวัด 2   บ้านหนองแวงท่าวัด  อบต.ท่าวัด ผิวดิน พอใช้    

243 4 ขอนแก่น หนองเรือ กุดกว้าง  9   บ้านบะยาว  ทต.กุดกว้าง  บาดาล ปรับปรุง    

244 4 ขอนแก่น หนองเรือ  บ้านผือ  4   บ้านโพธ์ิตาก  ทต.บ้านผือ  ผิวดิน ดี    
245 4 ขอนแก่น อุบลรัตน์   เขื่อนอุบลรัตน ์ 7   บ้านภูคำเบ้า  อบต.เขื่อนอุบลรตัน์  ผิวดิน พอใช้    

246 4 ชัยภูม ิ แก้งคร้อ หนองสังข ์ 12   บ้านหนองปลามัน ทต.หนองสังข ์ บาดาล พอใช้    

247 4 ชัยภูม ิ แก้งค้อ หนองขาม 10   บ้านโนนสมบรูณ ์ อบต.หนองขาม บาดาล พอใช้    

248 4 ชัยภูม ิ จัตุรสั  หนองบัวบาน  4   บ้านโคกโต่งโต้น  อบต.หนองบัวบาน  ผิวดิน พอใช้    

249 4 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า  ชีบน 2   บ้านวังกำแพง  ชีบน ผิวดิน ปรับปรุง    

250 4 ชัยภูม ิ บ้านเขว้า  ลุ่มน้ำชี  10   บ้านวังปลาฝา  ทต.ลุ่มน้ำชี  ผิวดิน พอใช้    

251 4 ชัยภูม ิ บำเหน็จณรงค์  หัวทะเล 6   บ้านโคกแสว อบต.หัวทะเล ผิวดิน พอใช้    

252 4 ชัยภูม ิ ภูเขียว บ้านแก้ง 12   บ้านหนองแซงน้อย  ทต.บ้านแก้ง ผิวดิน พอใช้    

253 4 ชัยภูม ิ ภูเขียว  โคกสะอาด  4   บ้านหนองไรไก ่ อบต.โคกสะอาด  ผิวดิน ปรับปรุง    

254 4 มหาสารคาม กันทรวิชัย เขวาใหญ ่ 5   บ้านขี อบต.เขวาใหญ ่ ผิวดิน ปรับปรุง    

255 4 มหาสารคาม กุดรัง หนองแวง 12   บ้านโนนสมบรูณ ์ อบต.หนองแวง บาดาล พอใช้    

256 4 มหาสารคาม แกดำ แกดำ 9   บ้านหนองเจริญ  อบต.แกดำ ผิวดิน พอใช้    

257 4 มหาสารคาม โกสุมพสิัย แพง 1   บ้านแพง อบต.แพง บาดาล พอใช้    

258 4 มหาสารคาม ช่ืนชม กุดปลาดุก 7   บ้านคอนสวรรค ์ ทต.กุดปลาดุก ผิวดิน พอใช้    

259 4 มหาสารคาม เชียงยืน กู่ทอง 18   บ้านหนองมันปลาพัฒนา อบต.กู่ทอง ผิวดิน พอใช้    

260 4 มหาสารคาม พยัคภูมิพิสยั ก้ามปู  8 13 บ้านดอนติ้ว  อบต.ก้ามปู  ผิวดิน พอใช้    

261 4 มหาสารคาม พยัคภูมิพิสยั ลานสะแก 11   บ้านป่ายาง อบต.ลานสะแก ผิวดิน พอใช้    
262 4 มหาสารคาม พยัคภูมิพิสยั  เม็กดำ  12   บ้านโคกจันทร์หอม  อบต.เม็กดำ  ผิวดิน พอใช้   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 
ระบบ
ประปา 

ผลการ
ประเมิน 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำตามเกณฑ์

คุณภาพ 
น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
263 4 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เกิ้ง 3   บ้านท่าประทาย อบต.เกิ้ง ผิวดิน พอใช้    
264 4 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แก่งเลิงจาน 13   บ้านแก่งเลิงจาน  อบต.แก่งเลิงจาน ผิวดิน ดี    

265 4 มหาสารคาม วาปีปทุม โคกสีทองหลาง 5   บ้านโคกส ี อบต.โคกสีทองหลาง บาดาล พอใช้    

266 4 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ป่าสังข ์ 5   บ้านหนองบัวเลิง อบต.ป่าสังข ์ บาดาล พอใช้    

267 4 ร้อยเอ็ด จังหาร  ดงสิงห ์ 1   บ้านดงสิงห ์ ทต.ดงสิงห ์ ผิวดิน พอใช้    

268 4 ร้อยเอ็ด จังหาร  แสนชาต ิ 6   บ้านแซงแหลม อบต.แสนชาต ิ ผิวดิน พอใช้    

269 4 ร้อยเอ็ด โพนทอง  โนนชัยศร ี 2   บ้านโคกสมบูรณ์  ทต.โนนชัยศร ี ผิวดิน พอใช้    

270 4 ร้อยเอ็ด สุวรรณภมูิ  สระค ู 13   บ้านดอนยาง อบต.สระค ู ผิวดิน พอใช้    

271 5 นครราชสมีา ครบุร ี จระเข้หิน 7   บ้านมูลบน อบต.จระเข้หิน บาดาล ดี    

272 5 นครราชสมีา ครบุร ี แชะ 2   บ้านหนองรัง อบต.แชะ บาดาล พอใช้    
273 5 นครราชสมีา ครบุร ี ลำเพียก 3   บ้านหนองแคทราย อบต.ลำเพียก ผิวดิน พอใช้    

274 5 นครราชสมีา ครบุร ี สระว่านพระยา 8   บ้านบุหว้า อบต.สระว่านพระยา บาดาล พอใช้    

275 5 นครราชสมีา ครบุร ี อรพิมพ์ 1   บ้านอรพิมพ ์ ทต.อรพิมพ์ ผิวดิน พอใช้    

276 5 นครราชสมีา เฉลิมพระเกียรต ิ ช้างทอง 6   บ้านหนองกราด อบต.ช้างทอง ผิวดิน พอใช้    

277 5 นครราชสมีา ชุมพวง สาหร่าย 3   บ้านหนองปรือสมอ อบต.สาหร่าย ผิวดิน พอใช้    

278 5 นครราชสมีา ชุมพวง หนองหลัก 5   บ้านประโดก อบต.หนองหลัก ผิวดิน พอใช้    

279 5 นครราชสมีา ด่านขุนทด ด่านใน 4 2,5,7,8 บ้านด่านใน อบต.ด่านใน ผิวดิน พอใช้    

280 5 นครราชสมีา ด่านขุนทด พันชนะ 1   บ้านพันชนะ อบต.พันชนะ ผิวดิน พอใช้    

281 5 นครราชสมีา ปักธงชัย นกออก 9   บ้านปรางค ์ ทต.นกออก บาดาล พอใช้    

282 5 นครราชสมีา ปักธงชัย บ่อปลาทอง 4 3,5,6,7,8,9,10 บ้านท่าเยี่ยม ทต.บ่อปลาทอง ผิวดิน พอใช้    

283 5 นครราชสมีา ปักธงชัย สะแกราช 10   บ้านใหม่เชียงสา อบต.สะแกราช ผิวดิน พอใช้    
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284 5 นครราชสมีา พิมาย นิคมสรา้งตนเอง 7   บ้านโนนกระเบื้อง อบต.นิคมสร้างตนเอง ผิวดิน พอใช้    

285 5 นครราชสมีา พิมาย โบสถ ์ 3 3,20 บ้านตะบอง อบต.โบสถ ์ บาดาล พอใช้    

286 5 นครราชสมีา พิมาย รังกาใหญ ่ 3   บ้านช่องโค ทต.รังกาใหญ ่ บาดาล ดี    
287 5 นครราชสมีา สีคิ้ว คลองไผ ่ 3   บ้านหนองขอน อบต.คลองไผ ่ ผิวดิน พอใช้    

288 5 นครราชสมีา เสิงสาง โนนสมบรูณ ์ 6   บ้านลำเพียกพัฒนา อบต.โนนสมบูรณ ์ บาดาล ปรับปรุง    

289 5 นครราชสมีา เสิงสาง บ้านราษฎร ์ 2   บ้านหนองปรือ อบต.บ้านราษฎร ์ บาดาล พอใช้    

290 5 นครราชสมีา เสิงสาง สระตะเคียน 12   บ้านหนองใหญ่ อบต.สระตะเคียน ผิวดิน พอใช้    

291 5 บุรีรัมย ์ นางรอง ก้านเหลือง 4   บ้านหนองเสม็ด อบต.ก้านเหลือง ผิวดิน ปรับปรุง    

292 5 บุรีรัมย ์ นางรอง ชุมแสง 2   บ้านทุ่งโพธิ ์ อบต.ชุมแสง ผิวดิน พอใช้    

293 5 บุรีรัมย ์ นางรอง ทุ่งแสงทอง 5 7 บ้านมะมา ทต.ทุ่งแสงทอง ผิวดิน พอใช้    

294 5 บุรีรัมย ์ ลำปลายมาศ ตลาดโพธิ ์ 9   บ้านหนองไฮ อบต.ตลาดโพธ์ิ ผิวดิน ปรับปรุง    

295 5 บุรีรัมย ์ ลำปลายมาศ บุโพธิ ์ 2   บ้านตูมหวาน อบต.บุโพธ์ิ ผิวดิน ปรับปรุง    

296 5 บุรีรัมย ์ ลำปลายมาศ หนองกระทิง 11   บ้านหนองกระทิงพัฒนา อบต.หนองกระทิง บาดาล ปรับปรุง    

297 5 บุรีรัมย ์ ลำปลายมาศ หนองโดน 5 6 บ้านหนองโดนฝายน้ำ อบต.หนองโดน ผิวดิน พอใช้    

298 5 บุรีรัมย ์ หนองกี ่ โคกสูง 2   บ้านคูขาด อบต.โคกสูง ผิวดิน พอใช้    

299 5 บุรีรัมย ์ หนองกี ่ เย้ยปราสาท 2   บ้านใหญ่เย้ยปราสาท อบต.เย้ยปราสาท ผิวดิน พอใช้    

300 5 บุรีรัมย ์ หนองหงส ์ สระทอง 5   บ้านโนนสวรรค ์ อบต.สระทอง ผิวดิน พอใช้    

301 5 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ ดูน 4   บ้านอีปุ้ง อบต.ดูน บาดาล พอใช้    

302 5 ศรีสะเกษ กันทรารมย ์ ทาม 9   บ้านทาม อบต.ทาม ผิวดิน ปรับปรุง    

303 5 ศรีสะเกษ ขุขันธ ์ กันทรารมย ์ 1   บ้านกันทรารมย ์ อบต.กันทรารมย ์ ผิวดิน พอใช้    

304 5 ศรีสะเกษ ขุขันธ ์ จะกง 2   บ้านจะกง อบต.จะกง บาดาล พอใช้    
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305 5 ศรีสะเกษ ขุขันธ ์ ใจดี 10   บ้านใจดีเหนือ อบต.ใจด ี ผิวดิน พอใช้    

306 5 ศรีสะเกษ ขุขันธ ์ ตะเคียน 1 12,7,3 บ้านตะเคยีน อบต.ตะเคียน ผิวดิน พอใช้    

307 5 ศรีสะเกษ ขุขันธ ์ ตาอุด 6   บ้านคลองกลาง อบต.ตาอุด บาดาล พอใช้    

308 5 ศรีสะเกษ ขุขันธ ์ นิคมพัฒนา 6   บ้านนิคมพัฒนา อบต.นิคมพัฒนา บาดาล พอใช้    

309 5 ศรีสะเกษ ขุขันธ ์ ปราสาท 9   บ้านเสร ี อบต.ปราสาท ผิวดิน พอใช้    

310 5 ศรีสะเกษ ขุขันธ ์ ห้วยสำราญ 2   บ้านราษีพัฒนา อบต.ห้วยสำราญ บาดาล พอใช้    

311 5 สุรินทร ์ กาบเชิง คูตัน 1   บ้านคูตัน อบต.คูตัน บาดาล ปรับปรุง    

312 5 สุรินทร ์ กาบเชิง ตะเคียน 9   บ้านตะเคยีน อบต.ตะเคียน บาดาล ปรับปรุง    

313 5 สุรินทร ์ ปราสาท ทมอ 11   บ้านขยอง อบต.ทมอ ผิวดิน พอใช้    

314 5 สุรินทร ์ ปราสาท ปราสาททนง 1   บ้านทนง อบต.ปราสาททนง ผิวดิน พอใช้    

315 5 สุรินทร ์ ปราสาท ไพล 1 2 บ้านไพล อบต.ไพล ผิวดิน พอใช้    

316 5 สุรินทร ์ เมืองสุรินทร ์ แกใหญ่ 2   บ้านแกน้อย อบต.แกใหญ ่ ผิวดิน พอใช้    

317 5 สุรินทร ์ เมืองสุรินทร ์ ตาอ็อง 1   บ้านตาอ็อง อบต.ตาอ็อง ผิวดิน พอใช้    
318 5 สุรินทร ์ เมืองสุรินทร ์ เทนมีย ์ 2   บ้านเกรียด อบต.เทนมีย ์ ผิวดิน พอใช้    
319 5 สุรินทร ์ เมืองสุรินทร ์ บุฤาษี 4   บ้านอังกัญ อบต.บุฤาษ ี บาดาล พอใช้    

320 5 สุรินทร ์ เมืองสุรินทร ์ สำโรง 1   บ้านสำโรง อบต.สำโรง บาดาล ปรับปรุง    

321 6 จันทบุร ี แก่งหางแมว แก่งหางแมว 22   บ้านวังแก่ง อบต.แก่งหางแมว ผิวดิน พอใช้    

322 6 จันทบุร ี ขลุง ตะปอน 5 4,6 บ้านหนองเสม็ด อบต.ตะปอน บาดาล พอใช้    

323 6 จันทบุร ี ขลุง วังสรรพรส 3   บ้านตันหาร อบต.วังสรรพรส บาดาล พอใช้    

324 6 จันทบุร ี เขาคิชฌกูฎ พลวง 10   บ้านคลองกระทิง ทต.พลวง ผิวดิน พอใช้    

325 6 จันทบุร ี นายายอาม สนามไชย 2 1,3,4,5,6,7 บ้านหนองโพรง ทต.สนามไชย ผิวดิน พอใช้    
326 6 จันทบุร ี โป่งน้ำร้อน เทพนิมิต 3   บ้านบึงชนังกลาง อบต.เทพนิมิต ผิวดิน พอใช้   
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327 6 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ คลองตะเกรา 21   บ้านหัวฝาย อบต.คลองตะเกรา ผิวดิน พอใช้    

328 6 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ 21   บ้านฝั่งคลอง อบต.ท่าตะเกยีบ ผิวดิน พอใช้    

329 6 ฉะเชิงเทรา บางคล้า เสมด็ใต ้ 3   บ้านหนองโพรง อบต.เสม็ดใต ้ ผิวดิน ดี    

330 6 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว แปลงยาว 12   บ้านหนองเรือ อบต.แปลงยาว บาดาล ปรับปรุง    

331 6 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เมืองเก่า 7   บ้านหนองต้อน อบต.เมืองเก่า ผิวดิน พอใช้    

332 6 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม หนองยาว 2   บ้านหนองป่าตอง อบต.หนองยาว บาดาล พอใช้    

333 6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต คู้ยายหม ี 16   บ้านโพธ์ิเงิน อบต.คู้ยายหม ี ผิวดิน ปรับปรุง    

334 6 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ลาดกระทิง 4   บ้านห้วยน้ำใส อบต.ลาดกระทิง ผิวดิน พอใช้    

335 6 ชลบุร ี เกาะจันทร ์ ท่าบุญม ี 1   บ้านท่าบุญม ี อบต.ท่าบุญม ี ผิวดิน พอใช้    

336 6 ชลบุร ี บ่อทอง บ่อกวางทอง 3 5,4 บ้านโปร่งไม้ไร ่ ทต.บ่อกวางทอง บาดาล ปรับปรุงเร่งด่วน    

337 6 ชลบุร ี บ่อทอง บ่อทอง 1   บ้านทับเจ๊ก อบต.บ่อทอง ผิวดิน ดีมาก    

338 6 ชลบุร ี บ่อทอง พลวงทอง 4   บ้านเขาใหญ ่ อบต.พลวงทอง ผิวดิน พอใช้    

339 6 ชลบุร ี บ่อทอง วัดสุวรรณ 1   บ้านซ่อง อบต.วัดสุวรรณ บาดาล พอใช้    

340 6 ชลบุร ี พนัสนิคม นาเริก 10   บ้านเนินแร ่ อบต.นาเริก บาดาล พอใช้    

341 6 ชลบุร ี หนองใหญ ่ หนองเสือช้าง 2   บ้านหนองเสือช้าง อบต.หนองเสือช้าง ผิวดิน พอใช้    

342 6 ชลบุร ี หนองใหญ ่ ห้างสูง 1 5 บ้านป่าแดง อบต.ห้างสูง ผิวดิน ดี    

343 6 ตราด เขาสมิง เทพนิมิต 4   บ้านเจียรพัฒนา อบต.เทพนิมิต ผิวดิน พอใช้    

344 6 ตราด บ่อไร ่ ด่านชุมพล 1   บ้านด่านชุมพล อบต.ด่านชุมพล ผิวดิน พอใช้    

345 6 ตราด บ่อไร ่ นนทรีย ์ 3   บ้านมะม่วง อบต.นนทรีย ์ ผิวดิน พอใช้    
346 6 ตราด เมืองตราด เนินทราย 3 8 บ้านไร่ป่า อบต.เนินทราย บาดาล พอใช้    
347 6 ตราด เมืองตราด หนองคันทรง 3 1,2 บ้านหนองคันทรง อบต.หนองคันทรง ผิวดิน ดี    
348 6 ตราด เมืองตราด แหลมกลัด 4 1,2,3,5,7,10 บ้านประทุน อบต.แหลมกลัด ผิวดิน พอใช้   
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349 6 นครนายก เมืองนครนายก เขาพระ 5   บ้านเขาทุเรียน อบต.เขาพระ บาดาล พอใช้    

350 6 นครนายก เมืองนครนายก ศรีนาวา 3 4,5 บ้านหนองโพธิ ์ อบต.ศรีนาวา ผิวดิน ดี    

351 6 นครนายก เมืองนครนายก หินตั้ง 5   บ้านหุบเมย อบต.หินตั้ง บาดาล ดี    

352 6 ปราจีนบุร ี ประจันตคาม บ้านหอย 10 7,9 บ้านตะเภา อบต.บ้านหอย ผิวดิน ปรับปรุง    

353 6 ปราจีนบุร ี ประจันตคาม บุฝ้าย 5   บ้านเนินยาว อบต.บุฝ้าย บาดาล พอใช้    

354 6 ปราจีนบุร ี ศรีมหาโพธ ิ ศรีมหาโพธิ 7   บ้านหนองกระทุ่ม อบต.ศรีมหาโพธ ิ ผิวดิน พอใช้    

355 6 ระยอง บ้านค่าย หนองตะพาน 4   บ้านปากป่า อบต.หนองตะพาน บาดาล พอใช้    

356 6 ระยอง บ้านค่าย หนองละลอก 10   บ้านมาบตอง อบต.หนองละลอก ผิวดิน พอใช้    

357 6 ระยอง ปลวกแดง มาบยางพร 4   บ้านห้วยปราบ อบต.มาบยางพร ผิวดิน ดี    

358 6 ระยอง ปลวกแดง ละหาร 1   บ้านปากแพรก อบต.ละหาร ผิวดิน ดีมาก    

359 6 ระยอง เมืองระยอง ตะพง 11   บ้านศาลเจ้า อบต.ตะพง ผิวดิน พอใช้    

360 6 ระยอง เมืองระยอง สำนักทอง 3   บ้านธรรมสถิย ์ อบต.สำนักทอง ผิวดิน พอใช้    

361 6 ระยอง วังจันทร์ ป่ายุบใน 8   บ้านท่าเสา อบต.ป่ายุบใน ผิวดิน พอใช้    

362 6 ระยอง วังจันทร์ พลงตาเอี่ยม 6   บ้านคลองอ่าง อบต.พลงตาเอี่ยม บาดาล พอใช้    

363 6 สระแก้ว เขาฉกรรจ ์ พระเพลิง 2   บ้านนาคันหัก อบต.พระเพลิง บาดาล พอใช้    

364 6 สระแก้ว เขาฉกรรจ ์ หนองหว้า 9   บ้านทรัพย์สมบรูณ ์ อบต.หนองหว้า ผิวดิน ปรับปรุง    

365 6 สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 7 6,7 บ้านด่านเนินสง่า อบต.โคกปี่ฆ้อง บาดาล พอใช้    

366 6 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 1   บ้านป่าระกำ อบต.ท่าแยก ผิวดิน พอใช้    

367 6 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 3   บ้านวังรี อบต.ศาลาลำดวน ผิวดิน พอใช้    

368 6 สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 10   บ้านทับประดู ่ อบต.ท่าเกวียน ผิวดิน พอใช้    

369 6 สระแก้ว วัฒนานคร ห้วยโจด 1   บ้านห้วยโจด อบต.ห้วยโจด ผิวดิน พอใช้    
370 6 สระแก้ว อรัญประเทศ บ้านด่าน 6   บ้านกุดม่วง ทต.บ้านด่าน ผิวดิน พอใช้   
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371 7 นครปฐม ดอนตูม บ้านหลวง 4   บ้านหนองกระพี้  อบต.บ้านหลวง บาดาล พอใช้    

372 7 นครปฐม นครชัยศร ี โคกพระเจดีย ์ 2   บ้านโคกพระ อบต.โคกพระเจดยี ์ บาดาล พอใช้    

373 7 นครปฐม นครชัยศร ี บางแก้ว 1   บ้านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อบต.บางแก้ว บาดาล ดี    

374 7 นครปฐม นครชัยศร ี บางพระ 3 1,2,4 บ้านกลาง อบต.บางพระ บาดาล พอใช้    

375 7 นครปฐม นครชัยศร ี บางระกำ 2   บ้านรางไท อบต.บางระกำ บาดาล ดี    

376 7 นครปฐม นครชัยศร ี เพนียด 2   บ้านพะเนียด อบต.พะเนียด บาดาล พอใช้    

377 7 นครปฐม บางเลน บางระกำ 8 10,14 บ้านบางระกำ อบต.บางระกำ บาดาล พอใช้    

378 7 นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม 9   บ้านสะแกราย อบต.ดอนยายหอม บาดาล พอใช้    

379 7 นครปฐม สามพราน คลองจินดา 5   บ้านวังน้ำขาว อบต.คลองจินดา บาดาล พอใช้    

380 7 นครปฐม สามพราน คลองใหม ่ 4   บ้านคลองใหม ่ อบต.คลองใหม ่ บาดาล พอใช้    

381 7 นครปฐม สามพราน ท่าตลาด 6 3,4,5 บ้านโรงเหล็ก อบต.ท่าตลาด บาดาล พอใช้    

382 7 นครปฐม สามพราน ยายชา 6 4 บ้านใต้วัด อบต.ยายชา บาดาล พอใช้    

383 7 เพชรบุร ี แก่งกระจาน แก่งกระจาน 3 12 บ้านถ้ำเสือ อบต.แก่งกระจาน ผิวดิน พอใช้    

384 7 เพชรบุร ี แก่งกระจาน พุสวรรค ์ 3   บ้านมะขามโพรง อบต.พุสวรรค ์ ผิวดิน พอใช้    

385 7 เพชรบุร ี แก่งกระจาน วังจันทร์ 3   บ้านวังจันทร์ อบต.วังจันทร ์ ผิวดิน ดี    

386 7 เพชรบุร ี แก่งกระจาน สองพี่น้อง 4   บ้านหนองปืนแตก อบต.สองพี่น้อง ผิวดิน พอใช้    

387 7 เพชรบุร ี เขาย้อย ห้วยท่าช้าง 5 1,2,3,4,6 บ้านบ่อรวก อบต.ห้วยท่าช้าง ผิวดิน พอใช้    

388 7 เพชรบุร ี ชะอำ ไร่ใหม่พัฒนา 1   บ้านทุ่งขาม อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ผิวดิน พอใช้    

389 7 เพชรบุร ี ชะอำ สามพระยา 6   บ้านอ่างหิน อบต.สามพระยา ผิวดิน ปรับปรุง    

390 7 เพชรบุร ี ท่ายาง ท่าไม้รวก 9 6 บ้านห้วยตะวาย ทต.ท่าไมร้วก ผิวดิน พอใช้    
391 7 เพชรบุร ี ท่ายาง ท่าแลง 5   บ้านห้วยตาแกละ ทต.ท่าแลง บาดาล พอใช้    
392 7 เพชรบุร ี ท่ายาง บ้านในดง 2   บ้านชายนา อบต.บ้านในดง บาดาล ดี   
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393 7 เพชรบุร ี ท่ายาง มาบปลาเค้า 6 9 บ้านตาลกง อบต.มาบปลาเค้า บาดาล พอใช้    

394 7 เพชรบุร ี ท่ายาง หนองจอก 1 14 บ้านคลองสายหนึ่ง อบต.หนองจอก บาดาล พอใช้    

395 7 เพชรบุร ี บ้านลาด ท่าเสน 4 3,5,6,8,9 บ้านท่าเสน อบต.ท่าเสน ผิวดิน พอใช้    

396 7 เพชรบุร ี บ้านลาด บ้านทาน 1   บ้านไรโ่พธิ์ อบต.บ้านทาน ผิวดิน พอใช้    

397 7 เพชรบุร ี บ้านลาด โรงเข ้ 2   บ้านนาฉอก อบต.โรงเข ้ บาดาล พอใช้    

398 7 เพชรบุร ี บ้านลาด ไร่มะขาม 4   บ้านไร่ปะแหน อบต.ไรม่ะขาม บาดาล พอใช้    

399 7 เพชรบุร ี บ้านลาด สมอพลือ 1 2 บ้านสมอพลือ อบต.สมอพลือ ผิวดิน พอใช้    

400 7 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุร ี ดอนยาง 6 1.2,3,4.10 บ้านดอนยาง อบต.ดอนยาง ผิวดิน พอใช้    

401 7 เพชรบุร ี เมืองเพชรบุร ี หนองขนาน 3 2,5 บ้านดอนคู ่ ทต.หนองขนาน ผิวดิน พอใช้    

402 7 เพชรบุร ี หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง 4   บ้านหนองหญ้าปล้อง อบต.หนองหญ้าปลอ้ง บาดาล พอใช้    

403 7 ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คุ้งน้ำวน 4 1,2,6 บ้านท่าใหญ ่ อบต.คุ้งน้ำวน ผิวดิน ดี    
404 7 ราชบุร ี วัดเพลง จอมประทัด 6   บ้านปากสระ อบต.จอมประทัด ผิวดิน พอใช้    

405 7 สมุทรสงคราม บางคนที กระดังงา 13   บ้านบางใหญ่ อบต.กระดังงา บาดาล พอใช้    

406 7 สมุทรสงคราม บางคนที จอมปลวก 1   บ้านบางน้อยใน อบต.จอมปลวก บาดาล ดี    

407 7 สมุทรสงคราม บางคนที ดอนมะโนรา 4   บ้านรางน้ำผึ้ง  อบต.ดอนมะโนรา บาดาล ดี    

408 7 สมุทรสงคราม บางคนที บางนกแขวก 2 1,3,4,5,6 บ้านโพธ์ิงาม ทต.บางนกแขวก ผิวดิน ดี    

409 7 สมุทรสงคราม บางคนที บางกระบือ 1   บ้านตะโหนดราย ทต.บางกระบือ บาดาล ดี    

410 7 สมุทรสงคราม บางคนที บางกุ้ง 2   บ้านกลางใต ้ อบต.โรงหีบ ผิวดิน พอใช้    

411 7 สมุทรสงคราม บางคนที บางคนที 4 7,6 บ้านบางคนที อบต.บางคนที ผิวดิน ดี    

412 7 สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม 8   บ้านปลายคลองไทร อบต.บางพรม บาดาล พอใช้    

413 7 สมุทรสงคราม บางคนที บางยี่รงค์ 4   บ้านคลองตาจ่า ทต.บางยี่รงค ์ บาดาล พอใช้    
414 7 สมุทรสงคราม บางคนที บ้านปราโมทย ์ 2   บ้านปราโมทย ์ อบต.บางสะแก ผิวดิน พอใช้   
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415 7 สมุทรสงคราม อัมพวา แควอ้อม 5 2 บ้านบางเกาะ  อบต.แควอ้อม บาดาล พอใช้    

416 7 สมุทรสงคราม อัมพวา ท่าคา 4   บ้านคลองวัดมณีสรรค์  อบต.ท่าคา บาดาล พอใช้    

417 7 สมุทรสงคราม อัมพวา บางแค 7   บ้านปลายคลองบางแค อบต.บางแค ผิวดิน ดีมาก    

418 7 สมุทรสงคราม อัมพวา บางช้าง 5 1,2,3,4,6 วัดบางพรหม อบต.บางช้าง ผิวดิน พอใช้    

419 7 สมุทรสงคราม อัมพวา สวนหลวง 9   บ้านคลองชมพ ู ทต.สวนหลวง บาดาล พอใช้    

420 7 สมุทรสงคราม อัมพวา เหมืองใหม ่ 6 4,5 บ้านปลายคลองชนาง อบต.เหมืองใหม ่ ผิวดิน ดี    

421 8 ตรัง กันตัง กันตังใต้ 3   บ้านจุปะ(วิทยาลยั) อบต.กันตังใต ้ ผิวดิน ดี    

422 8 ตรัง กันตัง คลองชีล้อม 4   บ้านป่ากอ อบต.คลองชีล้อม บาดาล ดีมาก    

423 8 ตรัง กันตัง คลองล ุ 2   บ้านท่าด่าน อบต.คลองล ุ บาดาล ดีมาก    

424 8 ตรัง กันตัง โคกยาง 2 5 บ้านโคกยาง อบต.โคกยาง บาดาล ดีมาก    
425 8 ตรัง กันตัง บ่อน้ำร้อน 6 4,9 บ้านสิเหร ่ อบต.บ่อน้ำร้อน ผิวดิน พอใช้    

426 8 ตรัง กันตัง บางสัก 1   บ้านบางสัก อบต.บางสัก ผิวดิน พอใช้    

427 8 ตรัง กันตัง บางหมาก 5   บ้านไร่ใหญ ่ อบต.บางหมาก บาดาล ดี    

428 8 ตรัง ปะเหลยีน ทุ่งยาว 6   บ้านทุ่งมะขามป้อม อบต.ทุ่งยาว บาดาล ดี    

429 8 ตรัง ปะเหลยีน บ้านนา 2   บ้านนา อบต.บ้านนา บาดาล ดี    
430 8 ตรัง ปะเหลยีน สุโสะ 9   บ้านสุโสะ อบต.สุโสะ บาดาล ดี    
431 8 ตรัง ปะเหลยีน แหลมสอม 6   บ้านคลองลำชะ อบต.แหลมสอม ผิวดิน ดี    

432 8 ตรัง ย่านตาขาว เกาะเปียะ 5   บ้านหนองชวด อบต.เกาะเปียะ บาดาล พอใช้    

433 8 ตรัง ย่านตาขาว ทุ่งค่าย 4   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งค่าย อบต.เทุ่งค่าย บาดาล พอใช้    

434 8 ตรัง ย่านตาขาว ในควน 9   บ้านหนองขอน อบต.ในควน ผิวดิน ดี    

435 8 ตรัง ย่านตาขาว หนองบ่อ 6   บ้านหนองพรุยน อบต.หนองบ่อ ผิวดิน ดีมาก    
436 8 ตรัง หาดสำราญ ตะเสะ 3   บ้านทุ่งเปลว อบต.ตะเสะ บาดาล ดี   
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437 8 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ ์ ทุ่งโพธิ ์ 1   บ้านทุ่งโพธิ ์ อบต.ทุ่งโพธิ ์ ผิวดิน พอใช้    

438 8 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ ์ สามตำบล 4   บ้านไสม่วง อบต.สามตำบล บาดาล พอใช้    

439 8 นครศรีธรรมราช ชะอวด เกาะขันธ ์ 1   บ้านป่ายาง อบต.เกาะขันธ์ ผิวดิน ด ี    

440 8 นครศรีธรรมราช ชะอวด ขอนหาด 4   บ้านตรอกแค อบต.ขอนหาด บาดาล พอใช้    

441 8 นครศรีธรรมราช ชะอวด เขาพระทอง 3   บ้านเขากอย อบต.เขาพระทอง บาดาล พอใช้    

442 8 นครศรีธรรมราช ชะอวด เคร็ง 10   บ้านบางน้อย อบต.เคร็ง บาดาล พอใช้    

443 8 นครศรีธรรมราช ชะอวด ชะอวด 3 5 บ้านสวนสมเด็จ อบต.ชะอวด ผิวดิน พอใช้    

444 8 นครศรีธรรมราช ชะอวด นางหลง 6   บ้านโคกแซะ อบต.นางหลง ผิวดิน พอใช้    

445 8 นครศรีธรรมราช ชะอวด บ้านตูล 2   บ้านควนเงิน อบต.เบ้านตลู บาดาล พอใช้    

446 8 นครศรีธรรมราช ชะอวด วังอ่าง 3 1 บ้านควนโคกหมุย อบต.วังอ่าง ผิวดิน ด ี    

447 8 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย ์ ควนเกย 5   บ้านควนฝ้าย ทต.เขาชุมทอง    ผิวดิน พอใช้    

448 8 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย ์ ควนชุม 1   บ้านควนชุม อบต.ควนชุม ผิวดิน พอใช้    

449 8 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย ์ ร่อนพิบูลย ์ 4   บ้านเกาทัง อบต.ร่อนพิบูลย ์ บาดาล พอใช้    

450 8 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย ์ เสาธง 5   บ้านคลองใหม ่ อบต.เสาธง ผิวดิน พอใช้    

451 8 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย ์ หินตก 1   บ้านถลุงทอง อบต.หินตก ผิวดิน พอใช้    

452 8 สตูล ควนกาหลง ควนกาหลง 10   บ้านกรองกรวด อบต.เควนกาหลง บาดาล ดีมาก    

453 8 สตูล ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย 4   บ้านน้ำร้อน อบต.ทุ่งนุ้ย ผิวดิน พอใช้    

454 8 สตูล ควนกาหลง อุไดเจริญ 4   บ้านผัง3 อบต.อุไดเจรญิ ผิวดิน พอใช้    

455 8 สตูล ควนโดน ควนโดน 2   บ้านสะพานเคียน อบต.ควนโดน ผิวดิน พอใช้    

456 8 สตูล ควนโดน ควนสตอ 4 13 บ้านกลาง อบต.ควนสตอ บาดาล ดีมาก    

457 8 สตูล ท่าแพ ท่าแพ 11 1,2,3,6,7 บ้านควนบิหลายสา อบต.เท่าแพ ผิวดิน พอใช้    
458 8 สตูล ท่าแพ ท่าเรือ 2   บ้านป่าเสม็ด อบต.ท่าเรือ บาดาล พอใช้   
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459 8 สตูล ท่าแพ แป-ระ 6   บ้านนาโต๊ะขุน อบต.แป-ระ ผิวดิน ดี    

460 8 สตูล ท่าแพ สาคร 4 1,2,3,,5,6,7,8 บ้านสาคร อบต.สาคร ผิวดิน ดีมาก    

461 8 สตูล ทุ่งหว้า นาทอน 8 4,9 บ้านทุ่งใหญ่ อบต.นาทอน ผิวดิน ดีมาก    

462 8 สตูล ทุ่งหว้า ป่าแก่บ่อหิน 5   บ้านป่าแก่บ่อหิน อบต.ป่าแก่บ่อหิน บาดาล ดีมาก    

463 8 สตูล มะนัง นิคมพัฒนา 8   บ้านผัง 16 อบต.นิคมพัฒนา ผิวดิน ดีมาก    

464 8 สตูล มะนัง ปาล์มพัฒนา 10   บ้านไทรทอง อบต.ปาล์มพัฒนา ผิวดิน ดีมาก    

465 8 สตูล เมืองสตลู ควนโพธ์ิ 7   บ้านโคกไคร อบต.เควนโพธ์ิ ผิวดิน พอใช้    

466 8 สตูล เมืองสตลู ฉลุง 13   บ้านริมห้วย อบต.ฉลุง บาดาล ดี    

467 8 สตูล ละง ู กำแพง 11   บ้านทุ่งเสม็ด อบต.กำแพง บาดาล ดี    

468 8 สตูล ละง ู เขาขาว 2   บ้านหาญ อบต.เขาขาว ผิวดิน พอใช้    

469 8 สตูล ละง ู น้ำผุด 4 1,5,6,8,9,10,11 บ้านวังสายทอง อบต.น้ำผุด ผิวดิน พอใช้    

470 8 สตูล ละง ู ละง ู 8   บ้านนาพญา อบต.ละง ู ผิวดิน พอใช้    

471 9 น่าน ท่าวังผา ตาลชุม 12 1,4 บ้านสบหนอง อบต.ตาลชุม ผิวดิน ดี    

472 9 น่าน ท่าวังผา ศรีภูม ิ 12   บ้านดอนตัน3 อบต.ศรีภมู ิ ผิวดิน ดีมาก    

473 9 น่าน ปัว แงง 2   บ้านท่าล้อ อบต.แงง ผิวดิน ดีมาก    

474 9 น่าน ปัว เจดีย์ชัย 4   บ้านศาลา อบต.เจดยี์ชัย ผิวดิน พอใช้    

475 9 น่าน เมืองน่าน สะเนียน 1   บ้านสะเนยีน อบต.สะเนียน ผิวดิน ดี    

476 9 พิจิตร ดงเจริญ วังง้ิว 1   วัดโคกสนั่น อบต.วังง้ิว บาดาล พอใช้    

477 9 พิจิตร ทับคล้อ ทับคล้อ 11   บ้านบ่อทรายพัฒนา อบต.ทับคล้อ บาดาล พอใช้    

478 9 พิจิตร ทับคล้อ ท้ายทุ่ง 6   บ้านสี่แยกเขาดิน อบต.ท้ายทุ่ง บาดาล ดี    

479 9 พิจิตร บางมูลนาก บางไผ ่ 6   บ้านวังน้ำเต้า อบต.บางไผ ่ บาดาล พอใช้    
480 9 พิจิตร บึงนาราง ห้วยแก้ว 2   บ้านห้วยแก้ว อบต.ห้วยแก้ว บาดาล พอใช้   
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481 9 พิจิตร โพทะเล บ้านน้อย 1   บ้านน้อย อบต.บ้านน้อย บาดาล พอใช้    

482 9 พิจิตร เมืองพิจิตร เมืองเก่า 7   บ้านไร ่ อบต.เมืองเก่า บาดาล พอใช้    

483 9 พิจิตร เมืองพิจิตร หัวดง 6   วัดน้ำโจนเหนือ อบต.หัวดง บาดาล พอใช้    

484 9 พิจิตร วชิรบารม ี บ้านนา 4   บ้านหนองสะเดา อบต.บ้านนา บาดาล พอใช้    

485 9 พิจิตร วชิรบารม ี บึงบัว 9   บ้านเจรญิสุข อบต.บึงบัว บาดาล พอใช้    

486 9 พิจิตร สามง่าม เนินปอ 18   บ้านยางสองต้น ทต.เนินปอ บาดาล พอใช้    

487 9 พิษณุโลก นครไทย เนินเพิ่ม 5   บ้านโป่งกะเฌอ อบต.เนินเพิ่ม ผิวดิน พอใช้    

488 9 พิษณุโลก นครไทย หนองกระท้าว 20   บ้านเนินกลาง อบต.หนองกระท้าว บาดาล พอใช้    

489 9 พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประคำ 6   บ้านทุ่งตาเปรี้ยว อบต.ดงประคำ บาดาล พอใช้    

490 9 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วังน้ำคู้ 3   วัดปากดอน อบต.วังน้ำคู้ ผิวดิน พอใช้    

491 9 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดพริก 3   บ้านยางโทนตะวันออก อบต.วัดพริก บาดาล พอใช้    

492 9 พิษณุโลก วังทอง ชัยนาม 4 9 บ้านท่าโปร่ง อบต.ชัยนาม บาดาล พอใช้    

493 9 แพร่ เมืองแพร่ วังธง 2   บ้านวังธง อบต.วังธง บาดาล ดีมาก    

494 9 แพร่ ร้องกวาง ไผ่โทน 2   บ้านไผโ่ทน อบต.ไผโ่ทน บาดาล พอใช้    

495 9 แพร่ ร้องกวาง แม่ยางฮ่อ 1   บ้านแม่ยางเปี้ยว อบต.แม่ยางฮ่อ ผิวดิน พอใช้    

496 9 แพร่ ร้องกวาง ร้องกวาง 5   บ้านวังโป่ง ทต.ร้องกวาง ผิวดิน พอใช้    

497 9 แพร่ วังช้ิน ป่าสัก 3   บ้านป่าสัก อบต.ป่าสัก ผิวดิน พอใช้    

498 9 แพร่ วังช้ิน วังช้ิน 6   บ้านหาดรั่ว อบต.วังช้ิน ผิวดิน พอใช้    

499 9 แพร่ วังช้ิน สรอย 4   บ้านแม่ขมวก อบต.สรอย ผิวดิน ดี    

500 9 แพร่ สูงเม่น น้ำชำ 15 2 บ้านน้ำชำ อบต. น้ำชำ บาดาล พอใช้    

501 9 สุโขทัย กงไกรลาศ หนองตูม 5 2 บ้านหนองกระจอบ อบต.หนองตูม บาดาล ปรับปรุง    
502 9 สุโขทัย กงไกรลาส ไกรกลาง 2   บ้านกลาง อบต.ไกรกลาง บาดาล พอใช้   
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503 9 สุโขทัย คีรีมาศ บ้านน้ำพุ 3   บ้านกว้าว อบต.บ้านน้ำพ ุ ผิวดิน พอใช้    

504 9 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย บ้านด่าน 5   บ้านวังแดด อบต.บ้านด่าน บาดาล พอใช้    

505 9 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ 4   บ้านวังตะคร้อ อบต.วังตะคร้อ บาดาล ดีมาก    

506 9 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังลึก 1   บ้านวังลึก อบต.วังลึก บาดาล พอใช้    

507 9 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ตาลเตี้ย 3   บ้านยางเอน อบต.ตาลเตี้ย บาดาล ดี    

508 9 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ปากพระ 1   บ้านปากพระ อบต.ปากพระ ผิวดิน พอใช้    

509 9 สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า 7   บ้านวังวน อบต.เมืองเก่า บาดาล พอใช้    

510 9 สุโขทัย ศรีสำโรง บ้านไร ่ 1   บ้านไร ่ อบต.บ้านไร ่ บาดาล พอใช้    

511 9 สุโขทัย ศรีสำโรง ราวต้นจันทร ์ 6   บ้านท่ามักกะสัง อบต.ราวต้นจันทร ์ ผิวดิน พอใช้    

512 9 อุตรดิตถ ์ ตรอน บ้านแก่ง 1   บ้านร้องประดู ่ อบต.บ้านแก่ง บาดาล พอใช้    

513 9 อุตรดิตถ ์ ทองแสนขัน บ่อทอง 7   บ้านแพะ อบต.บ่อทอง ผิวดิน พอใช้    

514 9 อุตรดิตถ ์ ท่าปลา ร่วมจิต 6   บ้านหนองย่ารำ อบต.ร่วมจติ ผิวดิน พอใช้    

515 9 อุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดติถ ์ บ้านเกาะ 5   วัดหนองคันธมาศ ทต.บ้านเกาะ บาดาล พอใช้    

516 9 อุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดติถ ์ หาดงิ้ว 5   บ้านวังแดง อบต.หาดงิ้ว ผิวดิน พอใช้    

517 9 อุตรดิตถ ์ ลับแล นานกกก 2   บ้านล้องขามป้อม อบต.นานกกก บาดาล พอใช้    

518 9 อุตรดิตถ ์ ลับแล ฝายหลวง 10 5 บ้านประปาวดัต้นแหน อบต.ฝายหลวง บาดาล ดี    
519 9 อุตรดิตถ ์ ลับแล แม่พูล 6   บ้านด่านห้วยใต ้ อบต.แม่พูล บาดาล ดี    

520 9 อุตรดิตถ ์ ลับแล แม่พูล 9   โอท็อป (ตลาดผลไม้) อบต.แม่พูล บาดาล ดี    
521 10 กระบี ่ อ่าวลึก คลองหิน 2   บ้านนบ (บ่อบาดาลทะเขา) อบต.คลองหิน บาดาล พอใช้    

522 10 กระบี ่ อ่าวลึก นาเหนือ 3   บ้านบางโทง อบต.นาเหนือ ผิวดิน พอใช้    

523 10 กระบี ่ อ่าวลึก บ้านกลาง 1   บ้านหนองตะเคียน อบต.บ้านกลาง ผิวดิน พอใช้    
524 10 กระบี ่ อ่าวลึก แหลมสัก 4 3 บ้านทุ่งสีทอง ทต.แหลมสัก ผิวดิน พอใช้   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 
ระบบ
ประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
525 10 กระบี ่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ 6   บ้านถ้ำเพชร อบต.อ่าวลึกเหนือ ผิวดิน พอใช้    

526 10 ชุมพร ทุ่งตะโก ช่องไม้แก้ว 3   บ้านคลองโชน อบต.ช่องไม้แก้ว บาดาล ดี    
527 10 ชุมพร ทุ่งตะโก ตะโก 8   บ้านเขาเหลง อบต.ตะโก ผิวดิน พอใช้    

528 10 ชุมพร ทุ่งตะโก ทุ่งตะไคร 6   บ้านเขาปีบ ทต.ทุ่งตะไคร บาดาล พอใช้    
529 10 ชุมพร ละแม ละแม 7   ที่ทำการ อบต.ละแม อบต.ละแม บาดาล พอใช้    
530 10 ชุมพร ละแม สวนแตง 1   บ้านนาจีนซิ้ว อบต.สวนแตง บาดาล พอใช้    

531 10 ชุมพร สว ี เขาค่าย 3   บ้านเขาค่าย อบต.เขาค่าย บาดาล พอใช้    

532 10 ชุมพร สว ี เขาทะล ุ 2   บ้านล่าง อบต.เขาทะล ุ บาดาล พอใช้    

533 10 ชุมพร สว ี ท่าหิน 8 1,2,3,4,6,7,9,10 บ้านหาดทรายร ี อบต.ท่าหิน ผิวดิน ดี    

534 10 ชุมพร สว ี ทุ่งระยะ 4   บ้านเขาถ้ำ อบต.ทุ่งระยะ ผิวดิน ปรับปรุง    

535 10 ชุมพร สว ี นาสัก 3   บ้านเขาน้อย อบต.นาสัก ผิวดิน ดี    

536 10 ชุมพร สว ี วิสัยใต ้ 10   บ้านแก่งอนุรักษ์ อบต.วิสัยใต ้ บาดาล พอใช้    

537 10 ชุมพร สว ี สว ี 2   บ้านควนพัฒนา อบต.สว ี บาดาล พอใช้    

538 10 ชุมพร หลังสวน นาขา 13   บ้านท้วยเหมือง อบต.นาขา ผิวดิน พอใช้    

539 10 ชุมพร หลังสวน นาพญา 8   บ้านทุ่งใน อบต.นาพญา ผิวดิน พอใช้    

540 10 ชุมพร หลังสวน บางน้ำจืด 13   บ้านท้องครก อบต.บางน้ำจืด ผิวดิน พอใช้    

541 10 ชุมพร หลังสวน บางมะพร้าว 3 12 อบต.บางมะพร้าว อบต.บางมะพร้าว บาดาล พอใช้    

542 10 ชุมพร หลังสวน บ้านควน 10   บ้านน้ำฉา บ้านควน ผิวดิน พอใช้    

543 10 ชุมพร หลังสวน พ้อแดง 5   บ้านบางกา อบต.พ้อแดง บาดาล พอใช้    

544 10 ชุมพร ละแม ทุ่งหลวง 1   บ้านเขาเสร็จ อบต.ทุ่งหลวง บาดาล พอใช้    

545 10 ชุมพร หลังสวน วังตะกอ 11   บ้านเขาเขน ทต.วังตะกอ  บาดาล พอใช้    
546 10 พังงา ตะกั่วป่า คึกคัก 4 2,3 บ้านคึกคัก ทต.คึกคัก ผิวดิน พอใช้   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ 
ใช้น้ำ
ร่วม 

ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 

ระบบประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
547 10 พังงา ตะกั่วป่า โคกเคียน 4   บ้านบางอ ี อบต.โคกเคยีน บาดาล พอใช้    

548 10 พังงา ตะกั่วป่า บางไทร 2   บ้านทุ่งโตนด้วนใต ้ อบต.บางไทร บาดาล พอใช้    
549 10 พังงา ตะกั่วป่า บางนายส ี 7   บ้านพรุเตียว ทต.บางนายส ี ผิวดิน พอใช้    

550 10 พังงา ตะกั่วป่า บางม่วง 1   บ้านบางม่วง อบต.บางม่วง บาดาล ดี    

551 10 สุราษฎร์ธาน ี คีรีรัฐนิคม กะเปา 1   บ้านหาดมดุ อบต.กะเปา ผิวดิน พอใช้    

552 10 สุราษฎร์ธาน ี คีรีรัฐนิคม ท่ากระดาน 4   บ้านหาดพอ อบต.ท่ากระดาน บาดาล พอใช้    

553 10 สุราษฎร์ธาน ี คีรีรัฐนิคม ท่าขนอน 5   บ้านกะเปาใต ้ อบต.ท่าขนอน บาดาล พอใช้    

554 10 สุราษฎร์ธาน ี คีรีรัฐนิคม บ้านยาง 2   บ้านปากหาร อบต.บ้านยาง บาดาล ดี    

555 10 สุราษฎร์ธาน ี คีรีรัฐนิคม ย่านยาว 7   บ้านบางพระ อบต.ย่านยาว ผิวดิน พอใช้    

556 10 สุราษฎร์ธาน ี เคียนซา เคียนซา 2   บ้านปลายหริก อบต.เคียนซา ผิวดิน พอใช้    

557 10 สุราษฎร์ธาน ี เคียนซา อรัญคามวาร ี 3   บ้านกระชุม อบต.อรัญคามวาร ี ผิวดิน พอใช้    

558 10 สุราษฎร์ธาน ี บ้านตาขุน เขาวง 5 1 บ้านวังขุม อบต.เขาวง บาดาล พอใช้    

559 10 สุราษฎร์ธาน ี บ้านตาขุน พะแสง 2   บ้านปากน้ำ อบต.พะแสง ผิวดิน พอใช้    

560 10 สุราษฎร์ธาน ี บ้านนาสาร ควนสุบรรณ 4   บ้านวัดไทรโพธิ์งาม อบต.ควนสุบรรณ บาดาล พอใช้    

561 10 สุราษฎร์ธาน ี บ้านนาสาร ท่าชี 4   บ้านนาใหม ่ ทต.ท่าชี ผิวดิน พอใช้    

562 10 สุราษฎร์ธาน ี บ้านนาสาร ทุ่งเตา 3   บ้านไร่เหนือ อบต.ทุ่งเตา บาดาล ดี    

563 10 สุราษฎร์ธาน ี บ้านนาสาร น้ำพุ 2   บ้านลุงโหนด อบต.น้ำพ ุ บาดาล พอใช้    

564 10 สุราษฎร์ธาน ี บ้านนาสาร เพิ่มพูนทรัพย ์ 1   บ้านเหมืองทวด อบต.เพิ่มพูนทรัพย ์ ผิวดิน ดี    

565 10 สุราษฎร์ธาน ี พนม คลองชะอุ่น 3   บ้านทับคริสต ์ ทต.คลองชะอุ่น ผิวดิน พอใช้    

566 10 สุราษฎร์ธาน ี พนม ต้นยวน 8   บ้านเขานาใน ซอยล๊อก 2 อบต.ต้นยวน บาดาล พอใช้    

567 10 สุราษฎร์ธาน ี พนม พนม 7   บ้านแสนสุขประชารัก อบต.พนม ผิวดิน พอใช้    
568 10 สุราษฎร์ธาน ี พะแสง ไทรขึง 5   บ้านนิคมฯ ผัง 5 อบต.ไทรขึง บาดาล ดี   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 
ระบบ
ประปา 

ผลการ
ประเมิน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำตามเกณฑ์คุณภาพ 

น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
569 10 สุราษฎร์ธาน ี พะแสง สินปุน 6   บ้านปลายคลอง อบต.สินปุน ผิวดิน พอใช้    

570 10 สุราษฎร์ธาน ี พะแสง อิปัน 9   บ้านบ่อพระ อบต.อิปัน บาดาล ดี    
571 11 ยโสธร ค้อวัง กุดน้ำใส 5 1,12 บ้านจานน้อย อบต.กุดน้ำใส ผิวดิน พอใช้    

572 11 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ดงแคนใหญ ่ 3   บ้านกลางนา ทต.ดงแคนใหญ ่ บาดาล พอใช้    

573 11 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาแก 2 1,5,8 บ้านปลาอีด อบต.นาแก ผิวดิน พอใช้    

574 11 ยโสธร ไทยเจริญ ไทยเจริญ 1   บ้านไทยเจริญ อบต.ไทยเจริญ ผิวดิน พอใช้    

575 11 ยโสธร ไทยเจริญ น้ำคำ 3   บ้านคำสรา้งช้าง อบต.น้ำคำ ผิวดิน พอใช้    

576 11 ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ 2 1,4,8 บ้านนาเงิน อบต.ส้มผ่อ ผิวดิน ดี    
577 11 ยโสธร ป่าติ้ว กระจาย 1   บ้านกระจาย อบต.กระจาย บาดาล พอใช้    

578 11 ยโสธร ป่าติ้ว โคกนาโก 4 12 บ้านโคกนาโก อบต.โคกนาโก ผิวดิน พอใช้    

579 11 ยโสธร ป่าติ้ว เชียงเพ็ง 7 1 บ้านเชียงเพ็ง อบต.เชียงเพ็ง ผิวดิน พอใช้    

580 11 ยโสธร ป่าติ้ว โพธิ์ไทร 11   บ้านโคกสะอาด อบต.โพธ์ิไทร บาดาล ปรับปรุง    

581 11 ยโสธร ป่าติ้ว ศรีฐาน 1 2 บ้านโคกสะอาด อบต.ศรีฐาน ผิวดิน พอใช้    
582 11 ยโสธร มหาชนะชัย บึงแก 7   บ้านชัยชนะ อบต.บึงแก บาดาล พอใช้    

583 11 ยโสธร มหาชนะชัย สงยาง 8   บ้านสงยาง อบต.สงยาง บาดาล พอใช้    

584 11 อำนาจเจรญิ ชานุมาน โคกสาร 1 8,9 บ้านโคกสาร อบต.โคกสาร ผิวดิน ดี    

585 11 อำนาจเจรญิ ปทุมราชวงศา นาหว้า 4   บ้านสหกรณ์นิคม ทต.ปทุมราชวงศา บาดาล พอใช้    

586 11 อำนาจเจรญิ ปทุมราชวงศา นาหว้า 9   บ้านหินกอง อบต.นาหว้า ผิวดิน พอใช้    

587 11 อำนาจเจรญิ เมืองอำนาจเจรญิ ดอนเมย 3 4 บ้านหนองปลิง อบต.ดอนเมย ผิวดิน พอใช้    

588 11 อำนาจเจรญิ เมืองอำนาจเจรญิ นาจิก 8 3,4 บ้านเชือก อบต.นาจิก ผิวดิน พอใช้    

589 11 อำนาจเจรญิ เมืองอำนาจเจรญิ นาผือ 12 3 บ้านโคกพัฒนา อบต.นาผือ บาดาล พอใช้    
590 11 อำนาจเจรญิ เมืองอำนาจเจรญิ หนองมะแซว 2 1,3,9,12 บ้านปริญญา อบต.หนองมะแซว ผิวดิน ปรับปรุง   
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 
ระบบ
ประปา 

ผลการ
ประเมิน 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำตาม
เกณฑ์คุณภาพ 
น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
591 11 อำนาจเจรญิ หัวตะพาน คำพระ 3   บ้านคำพระ อบต.คำพระ บาดาล พอใช้    

592 11 อำนาจเจรญิ หัวตะพาน เค็งใหญ ่ 6   บ้านดู ่ ทต.เค็งใหญ ่ บาดาล ด ี    

593 11 อำนาจเจรญิ หัวตะพาน สร้างถ่อน้อย 11   บ้านสร่างถ่อนอก อบต.สรา้งถ่อน้อย บาดาล พอใช้    

594 11 อำนาจเจรญิ หัวตะพาน หัวตะพาน 5   บ้านโสกสว่าง ทต.รัตนวารีศรีเจรญิ ผิวดิน พอใช้    

595 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ก่อเอ้ 8 12 บ้านดงยาง อบต.ก่อเอ ้ บาดาล พอใช้    

596 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน เขื่องใน 8   บ้านจานเขื่อง ทต.ห้วยเรือ บาดาล ด ี    

597 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ค้อทอง 2   บ้านหัวทุ่ง อบต.ค้อทอง บาดาล ด ี    

598 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน แดงหม้อ 3   บ้านบุตร อบต.แดงหม้อ บาดาล พอใช้    

599 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ท่าไห 3 1,2,4,5,6,7,8
,9, 
10,11,12,13 

บ้านท่าไห อบต.ท่าไห ผิวดิน พอใช้    

600 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ธาตุน้อย 3   บ้านดินดำ อบต.ธาตุน้อย บาดาล พอใช้    

601 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน โนนรัง 2   บ้านนาซาว อบต.โนนรัง บาดาล ด ี    

602 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน บ้านไทย 8 9 บ้านทุ่งใหญ่ อบต.บ้านไทย ผิวดิน พอใช้    

603 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน ยางข้ีนก 8   บ้านหนองใหญ่ อบต.ยางขี้นก บาดาล ด ี    

604 11 อุบลราชธาน ี เขื่องใน สหธาต ุ 4 1,2,3,5,6,7 บ้านธาตุลุ่ม อบต.สหธาต ุ ผิวดิน พอใช้    

605 11 อุบลราชธาน ี โขงเจียม โขงเจียม 10   บ้านท่าแพ อบต.โชงเจียม ผิวดิน พอใช้    

606 11 อุบลราชธาน ี โขงเจียม หนองแสงใหญ่ 1   บ้านหนองแสงใหญ ่ อบต.หนองแสงใหญ ่ บาดาล พอใช้    

607 11 อุบลราชธาน ี ดอนมดแดง ดอนมดแดง 12 1 บ้านแคนเหนือ อบต.ดอนมดแดง บาดาล พอใช้    

608 11 อุบลราชธาน ี ดอนมดแดง ท่าเมือง 9   บ้านท่าเมือง อบต.ท่าเมือง ผิวดิน พอใช้    

609 11 อุบลราชธาน ี ดอนมดแดง เหล่าแดง 4   บ้านท่าศิลา อบต.เหลา่แดง บาดาล พอใช้    

610 11 อุบลราชธาน ี ตาลสุม จิกเทิง 5   บ้านดอนโด ่ อบต.จิกเทิง บาดาล พอใช้    
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ที่ สทน จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ ใช้น้ำร่วม ชื่อหมู่บ้าน อปท. 
ประเภท 
ระบบ
ประปา 

ผลการ
ประเมิน 
ระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำตาม
เกณฑ์คุณภาพ 
น้ำประปาดื่มได ้

ผ่าน ไม่ผ่าน 
611 11 อุบลราชธาน ี ตาลสุม ตาลสุม 6   บ้านดอนตะล ี อบต.ตาลสุม บาดาล พอใช้    
612 11 อุบลราชธาน ี ตาลสุม นาคาย 2 1,4,12 บ้านโนนจิก อบต.นาคาย บาดาล พอใช้    

613 11 อุบลราชธาน ี พิบูลมังสาหาร โพธิ์ไทร 9   บ้านสนามชัย ทต.โพธิ์ไทร บาดาล ด ี    

614 11 อุบลราชธาน ี พิบูลมังสาหาร โพธิ์ศร ี 7 13 บ้านโพธ์ิศร ี ทต.โพธิ์ศร ี บาดาล ด ี    

615 11 อุบลราชธาน ี พิบูลมัสาหาร ทรายมลู 4   บ้านท่าเสียว อบต.ทรายมลู ผิวดิน ด ี    

616 11 อุบลราชธาน ี ม่วงสามสบิ ยางโยภาพ 1 2 บ้านน้ำอ้อม อบต.ยางโยภาพ ผิวดิน พอใช้    

617 11 อุบลราชธาน ี ม่วงสามสบิ หนองไข่นก 3 5 บ้านบก อบต.หนองไข่นก บาดาล พอใช้    

618 11 อุบลราชธาน ี ม่วงสามสบิ หนองเหล่า 2   บ้านดอนแดงใหญ ่ อบต.หนองเหล่า บาดาล พอใช้    

619 11 อุบลราชธาน ี ม่วงสามสบิ หนองฮาง 1 5,6 บ้านหนองฮาง อบต.หนองฮาง บาดาล พอใช้    

620 11 อุบลราชธาน ี เหล่าเสือโก้ก หนองบก 1 10 บ้านดอนกลาง อบต.หนองบก บาดาล พอใช้    
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โปรแกรม/คู่มือการใช้งานแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
และคู่มอืการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาหมูบ่้าน 

 
ที ่ ชื่อโปรแกรม/คู่มือ QR-Code รูปโปรแกรม/คู่มือ 

1 หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพ 
ระบบประปาหมู่บ้าน 

 

 

2 ข้อแนะนำในการปรับปรุงระบบประปา 
หลังการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 

 

 

3 ระบบประเมินคุณภาพประปาหมู่บ้าน 
(Online : https://awss.dwr.go.th/login) 

  

4 การใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมิน
คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
(Microsoft Excel) 

 

 

5 แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน  
(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน) 

 

 

6 โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพ 
ระบบประปาหมู่บ้าน  
(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)  
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ที ่ ชื่อโปรแกรม/คู่มือ QR-Code รูปโปรแกรม/คู่มือ 

7 แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
(ใช้แหล่งน้ำใต้ดิน) 

 

 

8 โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบประเมินคุณภาพ 
ระบบประปาหมู่บ้าน  
(ใช้แหล่งน้ำใต้ดิน)  

 

9 มาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา 
(ระบบประปาแบบบาดาล) 

 

 

10 มาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา 
(ระบบประปาแบบผิวดิน) 

 

 

11 คู่มือการบริหารกิจการประปา 

 

 

12 คู่มือท่อจ่ายน้ำ และมาตรวัดน้ำ 

 

 

13 แนวทางการบริหารจัดการ 

ระบบประปาหมู่บ้านที่ดี 
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ที ่ ชื่อโปรแกรม/คู่มือ QR-Code รูปโปรแกรม/คู่มือ 

14 คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาระบบประปา
บาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ (3 in 1)  
(2.5 5 10 และ 20 ลบ.ม./ชม.)  

 

15 คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาระบบประปา
บาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ  
(2.5 และ 20 ลบ.ม./ชม.)  

 

16 คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา 
ระบบประปาบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ 
(7 และ 10 ลบ.ม./ชม.)  

 

17 คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา 
ระบบประปาผิวดิน รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ  
(5 10 และ 20 ลบ.ม./ชม.)  

 

18 คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา 
ระบบประปาผิวดิน รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ  
(50 ลบ.ม./ชม.)  

 

19 วีดิโอสอนการดูแลบำรุงรักษา 
ระบบประปาหมู่บ้าน 

 
 

20 เว็บไซต์กองการจัดสรรน้ำ 
กรมทรัพยากรน้ำ 
(https://division.dwr.go.th/wad/index.php)  
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ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานทรพัยากรน้ำที่ 1 - 11 

การแนะนำ และชีแ้จงรายละเอียด 
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การลงพ้ืนที่ระบบประปาหมู่บ้าน 
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การเก็บตัวอย่างน้ำ 
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ภาพถ่ายการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ของกองการจัดสรรน้ำ 
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  ที่ปรึกษา 
 
  นายนิติพันธุ์ ตรงการดี  ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ 
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